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Resumo 
A energia elétrica é um bem essencial nas vidas das pessoas. No entanto, ainda existem 
lugares afastados das cidades que não têm disponível a rede pública de distribuição de 
energia elétrica. Desta forma, surgiu a proposta de implementar um sistema capaz de 
garantir o fornecimento de duas horas de iluminação para carriças e estábulos, e lugares 
afastados dos centros urbanos, garantindo a gestão correta da carga/descarga controlada 
das baterias. Assim, o sistema é constituído por dispositivos de baixo custo encontrados 
no mercado, são eles: módulo fotovoltaico; SPPM (Seguimento do Ponto de Potência 
Máxima); sensores de corrente, tensão e temperatura; células de lítio reutilizadas; um 
display e um microcontrolador. O projeto foi realizado por meio do condicionamento 
de sinal, da programação do microcontrolador para o controlo das cargas e descargas 
das células de lítio e da parametrização inicial do microcontrolador por meio de uma 
plataforma gráfica desenvolvida. Para tal, foi utilizado o sensor de corrente que por meio 
de medidas das correntes nas células de lítio estima o seu estado de carga. Desta forma, o 
dispositivo informa o consumidor sobre a autonomia da bateria em horas. Além disso, o 
sistema grava os dados na memória interna do microcontrolador referentes às descargas, 
numa base diária, a fim de informar o técnico responsável, para que este possa adotar 
medidas preventivas. 
Com os resultados obtidos por meio de testes realizados ao sistema, foi possível verificar 
que é possível o uso de células de lítio reutilizadas para um sistema fotovoltaico autônomo 
para iluminação, além de que este sistema permite a avaliação da carga/descarga destas 
células através dos dados gravados na memória interna do microcontrolador. 
Palavras-chave: fotovoltaico; iluminação; reutilização; lítio; micro controlador. 
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Abstract 
The electric energy is an essential good in people's lives. However, there are still places 
far away from cities that don't have availability for the public electric power network. 
Therefore, it was proposed to implement a system that guarantees the supply of electricity 
for two hours in of lighting for corridors and stables, and places away from urban centers, 
ensuring the correct management of controlled charge/discharge of batteries. Thus, the 
system consists of low cost devices that are found in the market, they are: photovoltaic 
module; MPPT (Maximum Power Point Tracking); current, voltage and temperature 
sensors; reused lithium cells; a display and a microcontroller. The project's functionality 
is done through the signal conditioning, programming a microcontroller to control the 
lithium cells's charge and discharge, and the initial parameterization of the microcontroller 
by means of a developed graphical platform. Thus, the device informs the user about the 
battery life in hours. ln addition, the system allows to record discharges's data in the 
internal memory of microcontroller on a daily basis, so that the responsible technician 
can collect the data, evaluate it and adopt preventive measures. 
With the results obtained through tests carried out on the system, it was possible to 
verify that it is possible to use lithium cells reused for an autonomous photovoltaic system 
for illumination. ln addition, this system allows the evaluation of the charge/discharge of 
these cells through stored in the microcontroller's internal memory. 
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O presente capítulo apresenta uma ideia geral do que será tratado ao longo da dis-
sertação, sendo exposto o enquadramento, justificando o porquê da pesquisa, englobando 
seu impacto social, ambiental e o objetivo do seu desenvolvimento. Logo em seguida será 
descrita a organização, indicando o conteúdo de cada capítulo da presente dissertação. 
1.1 Enquadramento 
Ainda hoje existem diversas pessoas que vivem ou desenvolvem suas atividades coti-
dianas em locais afastados dos centros urbanos, lugares como corriças e estábulos, onde 
não há acesso a rede de distribuição pública de eletricidade, ocasionando a falta de ilumi-
nação em horários de indisponibilidade solar. Em alguns casos é adotado o uso de velas 
ou lâmpadas de querosene, gerando riscos de segurança, produzindo dióxido de carbono, 
além de possuir uma iluminação de baixa qualidade [1]. 
Boucar Diouf, [1] descreveu uma comparação, caracterizando uma vela de parafina que 
quando acesa produz uma média de 13 lumens (unidade de medida de fluxo luminoso) e 
80 W de calor, gerando a eficácia de 0.16 lm/W, enquanto que uma lâmpada a LED de 
5 W com 90 lm/W produz uma quantidade de luminosidade comparada a 35 destas velas. 
Diante a isto, a proposta da presente dissertação é utilizar dispositivos de baixo custo 
encontrados no mercado para o desenvolvimento de um sistema de iluminação autónomo, 
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isto é, um sistema que não depende da rede pública de distribuição de energia elétrica, 
de forma que o mesmo seja acessível, inteligente e ecologicamente correto. 
Considerando o elevado custo de armazenamento de energia utilizando baterias, pes-
quisas realizadas apresentam como alternativa a reutilização de baterias retiradas de car-
ros elétricos e dispositivos eletrônicos, as quais possuem uma capacidade existente útil, 
permitindo seu uso uma segunda vez em sistemas de baixo consumo energético [1]-[5]. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivos gerais 
O objetivo da presente dissertação é projetar um sistema que alimente um refietor a 
LED instalado em edifícios rurais, onde não existe rede pública de distribuição de energia 
elétrica. O dispositivo desenvolvido deve possuir uma autonomia de duas a três horas, 
utilizando a energia armazenada nas células de lítio de segunda vida, carregadas com a 
energia produzida de um painel fotovoltaico e efetuar a gestão de carga e descarga do 
conjunto das células de lítio. 
1.2.2 Objetivos específicos 
Para que o objetivo do projeto fosse cumprido, foi preciso a seleção de componentes 
e sensores de baixo custo, que fossem adequados à aplicação, com os quais foi possível 
desenvolver e programar o sistema como um todo. 
Para que o sistema operasse nos horários em que não houvesse irradiação solar, foram 
adotadas as células de lítio de segunda vida. As células de lítio possuem sensibilidade 
diante a sobrecarga e sobredescarga, ocasionando diminuição nos ciclos de vida. Com 
isto, foi necessário monitorizar o comportamento e controlar a carga e descarga, para não 
acelerar o desgaste e prevenir o risco de explosão [6]. 
O controlo das baterias foi realizado por um microcontrolador juntamente com sensores 
e componentes analógicos, permitindo controlar a carga e descarga, estimar o estado de 
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carga e disponibilizar para o utilizador a estimativa da quantidade de tempo disponível 
em horas de iluminação, além de gravar a quantidade gasta de energia na memória interna 
do microcontrolador para avaliação do instalador. 
Nesta dissertação são mostrados dois projetas de circuitos, os quais gerenciam e in-
formam o usuário da quantidade de carga e descarga que há no sistema, além de dispo-
nibilizar os dados de quantidade de carga, temperatura e autonomia no barramento de 
comunicação Two Wíre Interface (TWI). 
1.3 Estrutura do Documento 
Além deste capítulo apresentado como introdução, a presente dissertação conta com 
mais cinco capítulos, descritas as características de cada qual a seguir. 
• Capítulo 2 - é descrita a revisão bibliográfica, expondo os principais conceitos e 
justificativas que serão aplicados nos capítulos subsequentes. 
• Capítulo 3 - é apresentada a estimativa da carga a ser usada, o dimensionamento 
do painel fotovoltaico e da bateria, assim como a apresentação dos dispositivos de 
baixo custo aplicados no sistema. 
• Capitulo 4 - são apresentadas duas propostas de solução para a presente dissertação, 
com o desenvolvimento da parte analógica juntamente com a parte de programação; 
• Capitulo 5 - são mostrados os resultados referente às propostas apresentadas no 
capítulo 4; 




Este capítulo sintetiza uma pesquisa sobre o tema e sobre os conceitos encontrados em 
referências bibliográficas, os quais foram utilizados para o desenvolvimento da presente 
dissertação e referenciadas a seguir. 
2.1 Radiação solar 
A vida e as fontes energéticas presentes no planeta Terra não seriam possíveis sem a 
presença do Sol. O Sol é uma esfera de gás incandescente, onde ocorre a liberação de 
energia por meio de reações termonucleares [7]. 
A radiação eletromagnética emitida pelo Sol sofre alterações até atingir a superfície 
terrestre. Isto ocorre devido a diversos fatores como: poluição, distância do planeta Terra 
ao Sol, gases existentes na atmosfera, inclinação do planeta Terra, localização latitudinal, 
entre outros [7]. 
As regiões de menor latitude possuem elevados níveis de radiação solar. A Figura 2.1 
apresenta as variações solares durante um ano com as latitudes correspondentes ao he-
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Figura. 2.1: Bepre&elltação da. variação BOlar dur&Dte um &DD no hemisfério Norte [9]. 
Portugal encontr&-ee numa região privilegiMa. devido A sua. looalização e à dispomm-
lidede de radiação solar, pois llll8 horas de maior consumo energético, maior é a produção 
de energia elétrica por fonbea renová.wis, em particular os lliBtemas fotovoltaicos [10]. 
Desta forma a radiação solar possibilita a. trllllllfonnação em outros tipos de euagia, 
exemplo mostrado Da Figura. 2.2, !lepafadas em modo direto (dispaDtiW!I capta.dorea de 
energia BOlar) e mdizeto (manifestaçõea da D&tuzem) (11]. 
A utilização da. radiação BOlar clliet& D& produção de energia. elétric& com o UBO de 
peJnlds fotovolta.i006 é cataeterizada por p0198Uir be.lxA manutenção e baixo ruído, tor-
nando o equipamento duradouro e confiável [11). A seguir são apresentadO!! as principais 
cmactarfsticu e funcionamento de uma c6lula fotovoltaica. 
2.2. CÉLULAS E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
+ Radiação solar direta ~ 
r Captação Térmica + 








~ r Radiação sr ar indireta + 
Eólica Ondas Hidráulica 
r Captação Fotoquímica l 
Biomassa Fotoquímica 
Figura 2.2: Utilização da radiação solar, adaptado de [11]. 
2.2 Células e módulos fotovoltaicos 
7 
Os átomos são compostos por um núcleo e por eletrões que orbitam à sua volta. 
Segundo a mecânica quântica os eletrões de um único átomo podem possuir distintos 
níveis de energias. Para aqueles elementos que possuem eletrões em múltiplas orbitais, os 
eletrões que estão mais próximos do núcleo possuem a característica de estar fortemente 
atraídos. Assim, dificilmente se desprendem e para que isso ocorra é preciso muita energia. 
Os eletrões que estão mais afastados do núcleo do átomo são os únicos que têm uma 
interação com eletrões de átomos vizinhos devido ao fato de estarem menos atraídos pelo 
núcleo. A localização dos eletrões fracamente ligados ao núcleo corresponde à camada 
ou banda de valência e os eletrões são chamados de eletrões de valência. Podem haver 
eletrões na banda de valência com grande quantidade de energia, permitindo saltar para 
uma banda superior. Esta banda superior é chamada de banda de condução, responsável 
por permitir aos eletrões de conduzirem eletricidade e calor. Existe uma fronteira entre 
os eletrões da banda de valência e da banda de condução conhecida como intervalo de 
banda. Desta forma, existe uma diferença entre três tipos de materiais, demonstrados na 
Figura 2.3 [12]. 
8 
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Isolante 
D Banda de condução 
• Banda proibida 
D Banda de valência 
Figura 2.3: Representação das diferentes bandas de valência, adaptado de [7]. 
Os materiais isolantes são constituídos por uma larga faixa de banda proibida, sendo 
necessário aplicar muita energia (passagem de eletrões da banda de valência para de 
condução), isto se a intenção é torná-lo um condutor. Os materiais condutores possuem o 
valor de banda proibida quase inexistente, permitindo a passagem de eletrões da camada 
de valência para a de condução com facilidade. Exemplo de materiais condutores são os 
metais. Os materiais semicondutores possuem semelhanças com os materiais isolantes, 
o que difere é a quantidade de energia necessária para que os eletrões migrem da banda 
de valência para banda de condução, com um intervalo de banda proibida inferior a 3 
eV (eletro-volts). Estes materiais são caracterizados por possuírem a banda de valência 
preenchida por eletrões e não haver eletrões na banda de condução [11], [13]. 
Existem dois tipos de semicondutores, os puros intrínsecos e os extrínsecos, conhecidos 
como dopados com impurezas. Os semicondutores intrínsecos possuem a facilidade de ex-
citação dos eletrões por meios ópticos ou térmicos, permitindo aos eletrões deslocarem-se 
da camada de valência para a camada de condução, movendo-se livremente pelo cristal, 
formando um par lacuna-eletrão. No caso das células fotovoltaicas, estas não são consti-
tuídas por cristais de silício puro, pois os eletrões passariam para a camada de condução 
mas se recombinariam com as lacunas, não resultando na produção de corrente elétrica 
[13]. 
Os semicondutores extrínsecos passam por um processo de dopagem, consistindo em 
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adicionar elementos estranhas p&r& alterar as IIWIII propriedades elétriCilll. Desta fmma, 
cria-6e uma c:amada tipo-p, com ex> M de ca:rgaa positiVBB, e uma camada tipo-n, com 
eEc: e!lliD de ca:rgaa negatiVBS. Qualldo nnidCXI CX1 dois semicondutores ctifereDtes do tipo-p 
e tipo-n, Figura 2.4, &urge uma diferença de potencial, evitudo a total recombinação de 
eletrões livres e lacunas presentes em ambCXI IX! lados [12). 
Semicondutor tipo-p 
Cij...... Cij . ,·.. CiJ-.,·.. Cij .....  ,. 
... . . . ... . \ô· \ õ' \..ô· \ô· ·• .. :... • ••• • • '""'··· .. . ! • •• 
Semicondutor tipo-n 
Figura 2.4: Representação da junção p-n (7). 
2.2.1 Efeito fotovoltaico 
O funcionamento de uma célula fotovol.taica é observado quando a junção p-n é expOBta. 
& fotões com energia superior à energia da bauda proibida. Os eletrões que antes estlml.m 
loraljg.adCXI na bauda de valência d.eslocam-~~e até a banda de condução, fonn&udo lacunas 
na bauda de valaucia. Se OB pa.reslacuna-eletrão são gerados na região da junção p-n, 
foi11111r-se um campo elétrico, Bepanmdo-08, fazendo com que CXI eleti'Õellaejam aoeleradOB 
pam o temJlDal negativo e as lacunas para o termiJ1al. positivo, verltic:a.ndo a. tensão em 
circuito-aberto. Se houver ligação de uma carga exterua &CXI tennlna,!s, OB eletrões do lado 
neptml irão percorrer essa. carga. fonnando uma corrente e16trica. 'Ibdo este procllliBD é 
designado por efeito fotovoltaico, & Figura. 2.5 apresenta o modelo [9], [12]. 
Existem inconvenientes sobre o efeito fotowlt&i.co, pois apenas uma faixa ele espectro 
solar torna possí...-cl a excitação dOB eleti'Õell 111111 célulaa de silício, cada fotão conaegue 
excitar um eletrão e o""' o de energia dOB fotões tf&I1IIÍOrlna..e em c:alor, redmincio & 
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Figura. 2.5: Efeito fotovoltaico, adaptado de [13]. 
eficiência da célula fotovoltaica [11]. 
2.2.2 Tecnologia das células fotovoltaicas 
Grande parte das células fotovoltaicas utilizadas no mundo são compostas por Silício. 
&te é o segundo elemento mais abundante na crosta. terrestre. Além do Silício, existem 
vários outros tipos de tecnologias em torno das células fotovoltaicas [9], [11], [12]. 
• Silício Policristalino; 
• Silício Monocristalino; 
• Silício Amorfo; 
• Telureto de Cádmio; 
• Disseleneto de Cobre Índio. 
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As duas últimas células apresentadas anteriormente utilizam materiais tóxicos ( Cád-
mio, Telúrio e Selénio), sendo que estes e Índio são raros na natureza, proporcionando 
uma barreira para disseminação do uso desta tecnologia [9]. 
A Tabela 2.1 apresenta os materiais usados na composição das células fotovoltaicas 
referidas anteriormente e seu respetivo rendimento [11]. 
Tabela 2.1: Exemplos das tecnologias de células fotovoltaicas [11]. 
Material da Rendimento Rendimento 
Célula em laboratório em produção 
Fotovoltaica (%) industrial (%) 
Silício 
25 13- 14 
Monocristalino 
Silício 
21 11- 14 
Policristalino 
Silício Amorfo 15 7 
Telureto de 
18 7 Cádmio 
Disseleneto de 
16 7 Cobre Índico 
Uma única célula fotovoltaica possui baixa potência. No intuito de tornar possível o 
seu uso em sistemas que necessitam maiores potências, as células são ligadas eletricamente 
nas configurações série (aumento de tensão), paralelo (aumento de corrente) ou misto e 
que encapsuladas, formam o módulo fotovoltaico. A quantidade de células fotovoltaicas 
dentro de um módulo depende da aplicação onde o mesmo será utilizado. Depois das 
células fotovoltaicas serem unidas pelo processo de soldagem, é feito o encapsulamento 
com a finalidade de proteção contra intempéries, proporcionando resistência mecânica ao 
módulo fotovoltaico [7], [11]. 
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Vidro temperado 
de alta transparência l 
EVA I 
Células solares .J 
Figura 2.6: Compalição de um módulo fotovoltaico ['7]. 
O módulo fotovoltaico 11 composto por: um vidro temperado de &lta tre.nsp&lincla, 
para diminuir a reflexão sola.T 1ISH8 Eth~lene Vinyl At.d4te (EVA) em portugule Etileno 
Acetato de Vini1a, as eMulas fotovoltaicas, o EVA novamrmtA! e um :61me isol.anbe posterior. 
O contorno do módulo é constituído por uma moldura em alumínio para proteçio m.ec&-
nica e na parle iDferim o módulo poarui a caixa de conexão elétrica. ['7], [11). Os módulos 
fotovoltaicos l!ão testadoll em COZIItições padrão de en•a.io, Bfandard 7Ut Condttions STC, 
com o 1180 de 1000 w /m2 de pot&cia Jnmjn!!!!a e a diatribuição de espectro de mseeg 
de ar, do iDglê8 Air MU8 (AM) 1.5, temperatura padrão de 25 •c. Com estes teetee são 
obtidas as especificações encontrada 11118 folhas de dados, que são útem pa.ra e8COlha do 
módulo a. ser usado. São eles (1): 
Corrente de curto-circuito (IBc): valor m4mmo da c:orrente gerada pelo pa.lne1 
fotovoltaico. 
'Dmaão de circuito aberto (Voe): valor máximo da tensão noa termiJJaill quando 
não hA e&rgllll. 
PonlD de Potlnd.a Mdzima MPP: o MPP é adquirido por meio de um ensaio 
com as condiQões padrões, l!ão registrados os valores de commte e tenuo, a multiplicação 
destes w.lores obtém-11e a potência. Existe 80D1elllle um ponto em que a potência é máxjma, 
&elido este valor fomecido pelos fe.brice.lltes. 
'lemtão de máxjma pot@uc:ia (V-): valor máximo de tensão no ponto de máxjmg 
pot&.cie.. 
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Corrente de máxima potência (I,_): 'Valor m4:ximo de corrente no ponto de 
máxima potência.. 
Nominal Operoting Cell Temperoture NOCT: no português ('Thm.pera.tura. No-
minal de Operação da. Célula), este dado normaJmente encontrado nas folhas de dados 
refere-se à temperatura. em que o módulo se encontra. quando aubmetido a uma. luminosi-
dade de 800 W /m2 , com a temperatura ambiente de 20 oc e velocidade do vento del m/s. 
Significa. qUB quanto menar a. temperatura. apresentada. nas folhas de dad.os do módulo, 
melhor ele sem, devidO às perdas de efici@ncia CS.!III8dM pelo aumentO D8o temperatura., 
Fator de Fbrma FF: o fator de forma representa. a relação da poWncia :MPP e o 
produto da. tensão em circuito aberto com a. corrente de curto-circuito. Quanto ma.ill 
prlOOmo de um retB.ngulo os gráfiCOHI-V, melhor a qualidade dos módulos. 
2.2.3 Influência externas sobre m6dulos fotovoltaicos 
Eventos naturais como temperatura e radiação solar incidente são fatores externos 
que iniUBnciam o comportamento da. quaDtidade de energia produzida por um painel 
fotovoltaico. O comportamento do módulo fotovoltaico de 36 oêlulas de siUcio cristalino 
é mostrado na. Figura. 2.7, representando o aumento da corrente devido ao aumento da 
irradiação solar [7]. 
• 
G = 1.000 W/m' 
• 
G = 800W/m' 
G = 600W/m' 
2 G = 400W/m' 
G = 200 Wlm' 
o • •• •• 20 25 
Tensão(V) 
Figura 2.7: Variação de commte devido à variação de irradiação solar [7). 
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Na Figura. 2.8 é mostrado a diminuição da tensão e um a.umento muito baixo na 













Figura 2.8: Va.tiação de teDSão com a variação de temperatura [7]. 
2.3 Sistemas fotovoltaicos 
Os sistemas fotovoltaíeos são cJMRificados como sistemas conectados à rede de distri-
buição de energia elétrica. e os sistemaB fotovoltaieos autónomos, os mesmos serão expli-
cados nas próxima" secções. 
2.3.1 SisteDIB8 fotovultaicos conectados à rede 
Os sistemas fotovoltaioos conectados à rede elétrica de distribuição dispeDBam a utili-
zação de baterias, pois a energia produzida possibilita. sua utilír.ação pela carga ou usada 
pe;ra ser injetada na rede elétrica de distribuição com a conversão de corrente continua 
pe;ra corrente alternada. Quando não há produção pelos painéis fotovoltaícos, o consumo 
advém da rede de distribuição de energia~. Este sistema. é wn"lmente emprepdo 
pe;ra. complementar o UBO da energia. elétrica. fomecida pela. rede de distribuição de energia 
elétrica [7], [11]. 












Medidor de Energia 
Figura 2.9: Componentes de um sistema. fotovoltaico conectados à rede. Fonte: 
http:/ /www.r-ealsolar.com/pics/sistemal.jpg. 
A Figura 2.9 mostra os componentes de wn sistema fotovoltaico conectado a rede 
elétrica, composto por: um painel fotovoltaico; um inversor, o qual faz a conversão da 
corrente contínua produzida pelo painel fotovoltaico para corrente alternada; a casa., re-
presentando a carga. Caso a produção exceda o que é consumida pela casa, o excesso da 
energia gerada é injetada na rede elétrica de distribuição, caso contrário, a rede elétrica 
de distribuição injeta energia elétrica na casa.. 
2.3.2 Sistemas fotovoltaicos isolados 
Os sistemas fotovoltaicos isolados não possuem ligação à rede pública de distribuição 
de energia elétrica. Nestes sistemas ocorrem oscilações entre a produção e o consumo. 
Uma forma de solucionar este problema. é a utilização de baterias, fazendo com que eleve 
o custo do sistema.. A Figura 2.10 mostra um exemplo de aplicação de um sistema 
isolado, composto por um painel fotovoltaico, um regulador de tensão, carga em corrente 
contínua, um quadro elétrico e um inversor de frequência para consumo das cargas em 
corrente alternada. 
Há duas configurações de sistemas isolados apresentado em [14] caracterizado como 
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Quadro e I étri co 
Consumo em OC 
Bateria 
Figura 2.10: Componentes de um sistema fotovoltaico isolado, adaptado de [9]. 
paralelo e série. A Figura 2.11 mostra o diagrama de blocos da configuração em paralelo 
de um sistema isolado contendo um carregador Seguidor do Ponto de Potência Máxima 
SPPM, as baterias e o conversor elevador. Desta forma, quando a bateria se encontra 
totalmente carregada, a mesma pode ser isolada do sistema, possibilitando a carga ser 
alimentada por meio da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, diminuindo odes-
gaste da bateria. Sendo assim, a bateria é utilizada quando a energia produzida pelos 
painéis fotovoltaicos for inferior ao que a carga consuma [14]. 
Painéis 
Fotovoltaic os 
Inversor ~ Carga CA 
Carregador de Conversor 
Baterias/SPPM Elevador 
• Banco de Baterias r-
Figura 2.11: Configuração em paralelo do sistema isolado, adaptado de [14]. 
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Na configuração série a bateria está sujeita a receber carga e descarga devido à sua 
localização no sistema, demostrado no diagrama de blocos da Figura 2.12. Este sistema 
possui a desvantagem de desgastar a bateria devido ao contínuo fluxo de energia [14]. 
Painéis Carregador de 
Fotovoltaicos - Baterias/SPPM 
Banco de Baterias 
Conversor 
Elevador 
Inversor ____.. Carga CA 
Figura 2.12: Configuração em série do sistema isolado, adaptado de [14]. 
A presente dissertação utiliza a configuração em série, pois o sistema é projetado para 
alimentar refletores LED à noite e carregar as células de lítio durante o dia possibilitando 
a economia de componentes no sistema. 
2.3.3 Conversores CC-CC 
Os conversores de Current Constant - Current Constant (CC-CC) no português Cor-
rente Constante- Corrente Constante são dispositivos utilizados quando se pretende obter 
variação na amplitude da tensão de saída por meio de uma fonte de tensão constante na 
entrada. A tensão média desejada na saída é regulada de acordo com o tempo em que a 
saída permanece ligada à entrada. Isto é obtido com o uso de díodos, elementos passivos 
como bobina e condensador, dispositivo de comutação em alta frequência como TJB e 
TECMOS ou MOSFET [15]. 
Os conversores CC-CC são encontrados em diversos dispositivos e aplicações devido à 
necessidade na mudança de tensão sem haver perdas significativas no processo de conver-
são. 
Nesta dissertação são usadas duas topologias, do tipo buck, conhecida como abaixador 
e do tipo boost, conhecida como elevador. A Figura 2.13 apresenta a topologia do tipo 
buck, composta por uma chave S, podendo ser os transistores referidos anteriormente mais 
o díodo, bobina, condensador e resistência. Esta configuração é utilizada no dispositivo 
SPPM da presente dissertação. 
A topologia do tipo buck é caracterizada por ter na saída uma tensão menor ou apro-
ximadamente igual à tensão de entrada, isto é realizado com a comutação de S. Quando 
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L 
s 
+ v;-- D c R 
Figura 2.13: Conversor tipo buck, adaptado de [15]. 
esta se encontra fechada o díodo D encontra-se inversamente polarizado, não conduzindo, 
permanecendo desta forma enquanto S não for aberto. Nesta etapa a corrente flui de 
maneira exponencial passando pela bobina L e a carga R. Assim que a chave S se abre, 
a corrente que antes estava armazenada na bobina L diminui gradualmente até se anu-
lar, produzindo uma tensão de polaridade oposta, fazendo com que o díodo se torne 
diretamente polarizado e permitindo fluir a corrente restante armazenada na bobina. O 
chaveamento de S é realizado em alta frequência, tornando a saída o mais linear possível 
[15]. Normalmente os conversores abaixadores de tensão possuem maior eficiência [7]. 
O conversor do tipo boost eleva a tensão de saída, o esquema do circuito é apresentado 
na Figura 2.14. 
L 
+ v;-- s c R 
Figura 2.14: Conversor tipo boost, adaptado de [15]. 
Esta configuração é usada na presente dissertação para elevar a tensão das células de 
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lítio em paralelo. No conversor do tipo boost a tensão de saída possui aproximadamente o 
valor da tensão de entrada até um múltiplo deste valor, realizada por meio da comutação 
da chave S. Quando a mesma se encontra fechada a tensão na bobina torna-se a mesma 
da fonte, a corrente aumenta gradualmente fazendo com que a bobina magnetize, arma-
zenando assim energia. Depois que a chave é aberta a bobina descarrega a sua corrente 
de forma abrupta até o condensador por meio do díodo. Logo em seguida a polaridade 
da tensão na bobina é invertida, somando-se à tensão de entrada, elevando a tensão de 
saída. A corrente que antes fluía em S, agora percorre o caminho em L, D, C para a 
carga, repetindo o ciclo continuamente de acordo com a frequência de chaveamento [15]. 
A seguir é apresentado o uso da técnica de controle no semicondutor atuador como 
chave no conversores CC-CC do tipo buck, para encontrar e extrair Máximo Ponto de 
Potência (MPP) na produção de energia elétrica com o uso de painel fotovoltaico. 
2.4 Seguimento do ponto de potência máxima 
A qualidade da produção de energia elétrica num módulo fotovoltaico apresenta carac-
terísticas dependentes de fatores externos, havendo variações na corrente e tensão durante 
o dia. Como visto no tópico 2.2.3, a corrente depende da quantidade de irradiação num 
módulo fotovoltaico, e a tensão depende da irradiação e temperatura em que o módulo se 
encontra. Quanto maior a temperatura, menor a tensão, não havendo diminuição signifi-
cativa na corrente. Assim, a potência gerada por módulos fotovoltaicos está intimamente 
ligada à irradiação e à temperatura a que se encontra. Na Figura 2.15 é mostrada a curva 
característica 1-V de seis módulos de setenta e duas células em série [7]. 
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Figura 2.15: Gráfico das características I-V e P-V do painel fotovoltaico 17]. 
A curva. de tensão e corrente apresenta distorções quando o painel fotovoltaico é im-
pedido de receber a irradiação total. Isto ocorre com a existência de interferência externa. 
devido o sombreamento de nuvens, folhas, entre outros. A Figura 2.16 caracteriza a 
diminuição da produção energética quando há interferência externa. 
4 -,-----------------,-1.000 













Figura 2.16: Gráfico das características I-V e P-V do painel fotovoltaico, com sombrea-
meoto de 50% [7]. 
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Deste modo, torna-se importante a instalação de um sistema eletrónico que permita 
a obtenção da máxima potência produzida. Isto é realizado por meio de um sistema de 
controle atuante no chaveamento do conversor CC-CC, garantindo a máxima eficiência 
na produção de energia elétrica nos módulos fotovoltaicos. A Figura 2.11 e Figura 2.12 
são exemplos de sistemas isolados caracterizados por diagramas de blocos com o uso do 
dispositivo Seguidor do Ponto de Potência Máxima (SPPM) [7]. 
Na referência [7] são apresentadas duas maneiras de se obter a potência máxima com o 
uso de algoritmos, possibilitando o controle da comutação dos conversores, são eles: modo 
indireto e modo direto. O modo indireto utiliza os parâmetros especificados do painel 
fotovoltaico com o uso de modelos matemáticos. Este método é pouco utilizado pois 
não prevê o efeito de sombreamento, envelhecimento, acumulação de sujidade, tornando, 
desta forma, impreciso a sua atuação. O modo direto são os mais utilizados, pois realizam 
medições de tensão e corrente em tempo real, sem a necessidade de informações prévias 
sobre o gerador fotovoltaico utilizado e sendo capaz de se adaptar a mudanças de radiação 
com rapidez [7]. 
Nos sistemas fotovoltaicos isolados não há produção de energia elétrica em períodos 
de ausência de radiação solar e desta forma são usadas as baterias como meio de con-
tornar esta deficiência do sistema. No próximo tópico são apresentadas duas tecnologias 
armazenadoras de energia eletroquímica. 
2.5 Sistema de armazenamento eletroquímico 
Apresentado na secção 2.4, sistemas fotovoltaicos isolados dependem das baterias ( con-
junto de células em série ou paralelo) para momentos em que não há radiação solar. Para 
resolver deste problema, existem diversas tecnologias de armazenamento eletroquímico, 
que nestas aplicações são tipicamente utilizadas as baterias de chumbo ácido, as quais 
possuem preço reduzido e facilidade no controle de carga e descarga [7]. 
Por sua vez, a tecnologia das baterias de lítio possuem elevado custo, dificuldade em 
gerenciamento de carga e descarga e a necessidade de um dispositivo externo para proteção 
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contra o envelhecimento e explosão. No entanto, conta com diversas vantagens face às 
baterias de chumbo ácido, como: elevada densidade energética, elevada durabilidade e 
baixa taxa de auto descarga. 
As baterias de lítio usadas em Electric Vehicles (EVs) em português Veículos Elétricos 
e Hybrid Electric Vehicles (HEVs) em português (Veículos Híbridos Elétricos) possuem 
limitado tempo de vida devido à sua utilização em altas taxas de carga e descarga, ex-
posição às altas e baixas temperaturas, vibrações entre outros [3]. Estas baterias são 
normalmente substituídas quando se encontram no limite de 70% a 80% do seu estado de 
vida, permitindo a sua reutilização em outros sistemas com reduzidas taxas de carga e 
descarga [2]-[4]. Com estas informações, a presente dissertação fez uso de células reutili-
zadas de lítio, o que possibilita a realização de um sistema compacto e de baixo custo [5]. 
Nas secções seguintes são abordados o funcionamento interno das células de lítio, a descri-
ção sobre alguns parâmetros utilizados para caracterização das células, o comportamento 
durante o carregamento e descarregamento, tendo em consideração os efeitos causadores 
do envelhecimento e a descrição do sistema de prevenção e segurança. 
2.5.1 Funcionamento das células de lítio 
Internamente as células de lítio são divididas em cinco regiões, mostrado na Figura 
2.17. A primeira região compreende a parte do coletor de corrente, feita de cobre; seguida 
do ânodo (elétrodo negativo), normalmente composto por grafite; outra camada, o ele-
trólito, designado na figura como separador, cuja função é permitir as passagens de iões 
(normalmente um sal dissolvido em um solvente orgânico PF6-); a região do cátodo (elé-
trodo positivo), constituída pelo metal óxido de lítio, podendo ser Óxido de Lítio-Cobalto 
(LiCo02), ou Óxido de Lítio Manganês (LiMn20 4 ) que são os armazenadores dos iões de 
lítio e por fim o coletor em alumínio [6], [16]. 









M aterial ativo 
(UCo02) 
Eletrólito 
Figura 2.17: Esquema representativo de uma típica célula de lítio, adaptado de [6]. 
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Na etapa de carregamento da célula de lítio os iões :Buem do elétrodo positivo para 
o elétrodo negativo atravessando o eletr6lito, atraídos pelos eletrões que :Buem por um 
circuito externo e são recombinados com os iões de lítio. Quando não houver mais iões 
de lítio no elétrodo positivo da célula, esta encontra-se totalmente carregada. 
Na descarga. o processo é inverso, os eletrões :Buem do terminal negativo para o positivo 
por meio de um circuito externo. Internamente os iões de lítio passam pelos eletrodos 
sendo atraídos pelos elétrões ali depositados. Quando não houver mais iões no elétrodo 
negativo significa que a célula está totalmente descarregada [6], [16]. 
2.5.2 Parâmetros utilizados nas células de lítio 
O uso crescente das células de lítio em diversas aplicações está ligado às suas vantagens 
mencionada na secção 2.5 face a outras tecnologias de armazenamento. Estas tecnologias 
apresentam diversas nomenclaturas encontradas em suas folhas de dados, desta forma é 
importante compreender algumas destas que serão utilizadas ao longo da dissertação [6]. 
• Ampere-hora (Ah)- Medida da carga elétrica. definida como o produto da cor-
rente em amperes e o tempo em horas. 
• Medida coulomb (C) -Usada para descrever a corrente de descarga na ordem da 
capacidade disponível numa bateria. Exemplo de uma bateria que será descarregada 
a uma taxa de 1 C, entende-se que a bateria numa hora será descarregada com sua 
corrente nominal; 
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• Ciclos de vida - Representa a quantidade de vezes que uma bateria possibilita o 
seu carregamento e descarregamento sem ocorrer perdas significativas na capacidade 
original de armazenamento. Cada ciclo corresponde a uma carga e uma descarga; 
• Tensão de corte - Menor tensão, medida em volts, numa bateria ou célula, 
considerando-a esgotada; 
• Profundidade de descarga- Descrito como Depth of Discharye (DoD) é a quan-
tidade de carga que pode ser retirada de uma bateria, expressa em percentagem; 
• Profundidade de carga - Descrito como Depth of Charye (DoO) é a capacidade 
de carga que pode ser inserida em uma bateria, expressa em percentagem; 
• Estado de carga - Descrito como State of Charye (SoO) é a capacidade exis-
tente de energia armazenada em determinado momento numa bateria, expressa em 
percentagem. 
2.5.3 Comportamento das células de lítio 
O desempenho das células de lítio está ligada ao modo em que foi utilizada, sendo de 
extrema importância caracterizar os fatores externos aceleradores do processo de envelhe-
cimento. Prevenir e evitar estes fatores faz com que seja prolongado o seu tempo de vida. 
Mediante isto, são descritos alguns desses em [13], [16]: 
• Exposição e operação em altas temperaturas (aumento do desempenho mas redução 
dos ciclos de vida); 
• Operação em baixas temperaturas (aumento da resistência interna, redução das 
reações químicas internas, redução da capacidade de descarga e quando carregadas 
eleva-se a temperatura); 
• Altas taxas de profundidade de descarga; 
• Altas taxas de profundidade de carga. 
2.5. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO ELETROQUÍMICO 25 
Reddy et al., [13] afirma não haver diferenças significativas no comportamento das 
diversas tecnologias de células de lítio. Assim, o mesmo apresenta diversos testes realiza-
dos na célula de Óxido de Lítio-Cobalto (LiCo02), modelo UR18650F, marca SANYO. 
A Figura 2.18 mostra como a tensão se comporta quando se aplica diferentes taxas de 
descarga. Quanto maior a taxa de descarga mais rápido a célula tende a ficar totalmente 
descarregada. 
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Figura 2.18: Taxa de descarga a uma temperatura de 20 ac da célula de lítio SANYO 
UR18650E, adaptado de [13] 
É apresentado na Figura 2.19 o comportamento do mesmo modelo de célula quando 
submetida a uma taxa de descarga de 1 C variando sua temperatura. Quanto menor 
temperatura menor a capacidade entregue a carga, sendo o inverso quando a temperatura 
é elevada. 
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Figura 2.19: Comportamento da célula de lítio a uma taxa de descarga 1 C com variações 
em sua temperatura, adaptado de [13]. 
As células de lítio são carregadas por meio do método Current Constant - Voltage 
Constant CC-CV, no português Corrente Constante- Tensão Constante. A Figura 2.20 
mostra o comportamento da célula com as variações de temperatura. É visto que quanto 
maior temperatura, mais rápido a célula atinge o total de sua carga havendo um incre-
mento em sua capacidade. Como consequência, há o desgaste interno e redução no tempo 
de vida das mesmas. 
Como apresentado anteriormente, as células de lítio reagem de acordo com a tempera-
tura de operação, fazendo com que haja envelhecimento e perdas nos números de ciclos de 
vida. A Figura 2.21 retrata o comportamento da capacidade de acordo com a quantidade 
de ciclos de vida em duas células com diferentes temperaturas. A célula submetida a uma 
temperatura de 23 ac possui maior capacidade por ciclo de vida enquanto a outra célula 
submetida a 45 ac tem uma redução da sua capacidade por números de ciclos de vida. 
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Figura 2.20: Característica de carga da célula de lítio SANYO com variações na tempe-
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Figura 2.21: Capacidade das células de acordo com a temperatura e o número de ciclos 
de vida, adaptado de [13]. 
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Pop et al., [6] aplicou um teste em dU8B células de lítio do mesmo modelo, em uma 
temperatura de 25 oc, com o propósito de demonstrar como o efeito de envelhecimento 
está ligado ao modo em que a célula é carregada. A primeira célula Qd1 da Figura 2.22 
foi carregada com o modo CC-CV. Quando a célula está próxima da carga completa, a 
corrente decresce, aproximando-se de zero. Depois desta fase é aplicado uma corrente 
de quatro vezes a carga nominal, e em seguida a célula é colocada em repoUBo durante 
30 minutos. Depois disto a célula é submetida a uma descarga com taxa. de 0.5 C. Este 
processo termina quando a célula alcança. a tensão de três volts. O processo é repetido 
e os dados coletados são mostrados no gráfico da. Figura 2.22 onde se pode verificar o 
quanto a célula de lítio sofre o efeito de envelhecimento, ctiminumd.o os ciclos de vida e 
sua capacidade, quando se aplica uma sobrecarga. 
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Figura 2.22: Gráfico demonstrando o efeito de envelhecimento de duas células de lítio em 
diferentes situações Qdl e Qd2 [6]. 
O mesmo autor realiza um outro teste em outra célula, definindo os limites de 30% e 
70% de descarga e carga, respetivamente. Aplica-se o método de CC-CV para carregar 
a célula e descarregar a uma taxa de 0.5 C. Desta forma a Figura 2.22 demonstra o 
comportamento da célula. que passou por este processo, Qd2. Nota-se o aumento do 
número de ciclos de vida e a quantidade de carga disponível na célula devido aos limites 
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colocados de carga e descarga, visto que o processo de envelhecimento ocorreu mas não 
tão significativamente quanto a célula anterior. 
2.5.4 Exemplos de tecnologias de lítio 
Há diversas composições químicas presentes nas células de lítio, diferindo cada qual 
nas suas características. A Tabela 2.2 expõe algumas tecnologias, como: LiNiMnCo02 
(Lítio Níquel Manganês Óxido de Cobalto), LiFeP04 (Lítio Ferro Fosfato) e Li4Ti50 12 
(Óxido de Titânio Lítio), apresentando as principais aplicações de cada uma. 
Tabela 2.2: Síntese dos exemplos das tecnologias de lítio [16]. 
Especificações LiNiMnCo02 LiFeP04 L4Tis012 
Tensão Nominal 
3.6 ou 3.7 3.2 ou 3.3 2.4 
(V) 
Capacidade 
150- 220 90- 120 70-80 
(Wh/kg) 
Carga Taxa 
0.7- lC lC lC- 5C 
Coulomb 
Descarga Taxa 1Ce2Cem 1 C, 25 C em 10 C possível 
Coulomb algumas células algumas células 
Ciclo de vida 1000- 2000 1000- 2000 3000- 7000 
Dispositivos 
Bicicletas portáteis 
elétricas, estacionários que UPS, postes de 
Aplicações dispositivos necessitam de iluminação com 
médicos, alta taxa de energia solar. 
indústria. corrente e 
resistência. 
A empresa A123 System tem vindo a ser destacada pela sua especialidade em desen-
volver e fabricar células de Lítio Ferro Fosfato, com o que tem de mais inovador em sua 
tecnologia, sendo aplicado em veículos elétricos urbanos e de competição. A empresa 
A123 é parceira tecnológica com os veículos de competição Porsche 919 Hibrido [17]. 
O uso das células de lítio sem um sistema confiável de monitorização e proteção pode 
provocar redução significativa no tempo de vida e risco de explosão. Desta forma, torna-se 
necessário o uso de circuitos de proteção, os quais monitorizam e controlam quantidade 
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de carga e descarga nas células [6]. Estes circuitos são nomeados Battery Management 
System (BMS) apresentado na próxima secção. 
2.6 Battery Management System (BMS) 
O BMS é um circuito eletrónico com a função de monitorizar e controlar a carga, 
descarga e temperatura em que a bateria se encontra, assegurando o seu funcionamento 

















Figura 2.23: Exemplo de diagrama de blocos de um BMS, adaptado da fonte: 
https: I I apprenti-ceofart.deviantart.coml art IBattery-Icon-175541284 
A Figura 2.23 mostra um exemplo de diagrama de blocos no qual o BMS gere a 
temperatura da bateria, mede a corrente de carga e descarga da bateria, verifica a tensão 
das células, controla o balanceamento das células que compõe a bateria, e disponibiliza a 
comunicação para um microcontrolador, no qual possibilita a visualização dos parâmetros 
pretendidos. 
As medidas aferidas pelos blocos que compõe o BMS como tensão, corrente e tempe-
ratura, são utilizadas para estimar o estado de carga com o uso de algoritmos próprios. 
2.6. BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS) 31 
Esta estimativa é utilizada para tomada de decisões sobre o controle da carga e descarga 
da bateria [6]. 
A complexidade interna nas reações químicas das células de lítio torna a avaliação do 
estado de carga imprecisa, sendo um desafio projetar um sistema fiel que consiga estimar 
de forma razoável o seu estado atual [13]. 
Capítulo 3 
Desenvolvimento do trabalho 
O objetivo deste capítulo é apresentar a descrição da proposta sugerida da presente dis-
sertação, justificar o dimensionamento e escolha dos componentes adotados para alcançar 
a solução do problema proposto. 
3.1 Proposta inicial 
Como referido no Capítulo 1, o objetivo desta dissertação é projetar um sistema capaz 
de gerir o carregamento e descarregamento das células reutilizadas de lítio, contabilizar 
a carga e descarga do sistema, gravando estes dados diariamente na memória interna do 
microcontrolador, para que estes dados possam ser analisados pelo instalador do sistema 
com a finalidade de avaliar os resultados e verificar possíveis falhas na bateria. 
Primeiramente é mostrado na Figura 3.1 o sistema utilizado pela empresa Natureza 
Prima, a qual sugeriu a proposta da dissertação. Constituído por um painel fotovoltaico 
de 10 W, um refletor a LED de 10 W, um regulador de tensão e uma bateria de chumbo 
ácido de 12 V com capacidade de 7 Ah. 
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Figura 3.1: Sistema de iluminação autônomo da empresa Natureza Prima. 
Este sistema foi projetado para possuir uma autonomia de duas horas por dia para 
todos os dias do ano. Utilizado em corriças e estábulos, garante uma iluminação adequada 
para as atividades de pessoas que não possuem acesso à rede de distribuição de energia 
elétrica. 
A empresa possui um produto com a mesma finalidade do projeto desta dissertação, 
porém o mesmo enfrenta o problema de não permitir o conhecimento da quantidade de 
carga e descarga que está a ser utilizada diariamente, a não gestão da descarga fazendo 
com que as baterias tivessem uma descarga abaixo do seu limite, estragando-as, além de 
apresentar as limitações quanto ao uso de baterias de chumbo ácido, as quais apresentam 
reduzidos ciclos de vida, excesso de peso e maiores dimensões. 
3.2 Dimensionamento do sistema 
Inicialmente, foi necessário conhecer as características da carga a ser alimentada, assim 
como as perdas nos componentes do sistema; em seguida, a localização onde o sistema 
será implantado, verificando a radiação existente no local, tornando estes dados relevantes 
para o processo de dimensionamento do painel fotovoltaico. 
Os dados relativos a radiação solar serão obtidos utilizando um software online deno-
minado PVGIS, sendo avaliadas as médias diária das taxas de radiação durante os meses 
do ano na região de Trás-os-Montes, em Portugal. 
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Logo em seguida, será feita uma análise da tecnologia de armazenamento adotada, com 
o intuito de dimensionar e prever o comportamento da mesma, levando em conta a carga 
a ser usada, as perdas do sistema e as variações climáticas na região de Trás-os-Montes. 
3.2.1 Carga a alimentar 
Como visto na secção passada, inicialmente, é preciso determinar o consumo diário da 
carga a ser utilizada. O sistema deve consumir o mínimo de energia possível, satisfazer a 
luminosidade e autonomia requerida. Desta forma, devido ao baixo consumo, longevidade, 
facilidade em sua alimentação em corrente contínua, além de ser ecologicamente correta, 
será adotada uma luminária a LED de 10 W [18]. 
O sistema pretende alimentar a carga somente de duas a três horas. Sendo assim, a 
empresa optou escolher o menor tempo de descarga para o dimensionamento da carga. A 
quantidade total de energia elétrica consumida pela carga em base diária será obtida pela 
fórmula (3.1). 
Edia = 10 W · 2 h/dia= 20 Wh/dia (3.1) 
3.2.2 Taxa de irradiação solar 
A avaliação da quantidade de irradiação será feita online por meio do software PVGIS. 
Este software utiliza um extenso banco de dados, que permite obter o total de irradiação 
diária média durante todos os meses do ano e o ângulo ótimo para instalação do painel 
fotovoltaico [ 19]. 
É mostrado na Tabela 3.1 os níveis de irradiação média para cada mês do ano na 
região de Trás-os-Montes, com um ângulo ótimo de 34° direcionado para o Sul geográfico. 
Tabela 3.1: Dados de irradiação média para cada mês do ano (kWh/m2/dia), PVGIS [19]. 
Mês 
Irradiação 
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Com estes dados é conclusivo que a média anual para uma inclinação ótima na região de 
Trás-os-Montes é de 5280 Wh/m2/dia e que a menor irradiação nesta região corresponde 
a 2730 Wh/m2/dia no mês de dezembro. Uma análise importante no dimensionamento 
do sistema é garantir que o painel fotovoltaico produza a quantidade suficiente de energia 
elétrica durante todos os dias do ano. Para isto, será considerado o pior caso, sendo 
utilizado a menor taxa de irradiação solar durante o ano [7]. 
3.2.3 Dimensionamento do painel fotovoltaico 
O dimensionamento do painel fotovoltaico juntamente com os componentes do sistema 
será realizado por meio da quantidade de irradiação incidente na localidade de instalação 
do mesmo e o consumo de energia da carga a ser alimentada, ambos mencionados em 
secções anteriores. Além disto, os componentes que atuam no sistema apresentam perdas, 
as quais devem ser levadas em consideração. 
Para estimar as perdas nas canalizações, nas células de lítio, no conversor CC-CC, é 
utilizado os valores encontrados na Tabela 3.2, que são valores padronizados encontrados 
na referência [20]. 
Tabela 3.2: *Valores típicos de perdas encontrados em [20]. 
Dados de dimensionamento 
Carga instalada 
Consumo diário de energia elétrica 
Média mensal da irradiação diária 
Eficiência das canalização* 
Eficiência da bateria* 








Com o valor da quantidade média de irradiação solar durante os dias de cada mês do 
ano apresentada na secção anterior, será conveniente obter o valor acumulado da energia 
gerada em número de horas de Sol pleno, isto é, o número de horas em que a irradiação 
solar permanece igual a 1000 W /m2/dia. Na secção anterior foi justificado o uso da menor 
irradiação durante o ano para o dimensionamento do painel fotovoltaico. 
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Assim será utilizado 2730 Wh/m2/dia para obter o número de Horas de Sol Pleno 
(HSP) [7], [20]: 
usp= 2730 Wh/m
2
/dia = 2 73 h/d' "' 1000 Wfm2 • %a (3.2) 
Com os valores da Tabela 3.2 e a quantidade em Horas de Sol Pleno é obtido a potência 
mínima do painel fotovoltaico: 
p . = 20 Wh/dia = 7.33 W 
mm 2.73 h/dia 
(3.3) 
E a potência corrigida devido às perdas no sistema: 
7.33 w 
PrninCorr = 0.98 . 0.95 . 0.9 = 8, 75 W 
(3.4) 
O painel fotovoltaico disponibilizado pela empresa possui as especificações técnicas 
apresentada na Tabela 3.3. 
Tabela 3.3: Especificações técnicas do painel fotovoltaico utilizado pela empresa. 
Caracterização 
Máxima Potência 
Tensão da Máxima Potência 
Corrente de Máxima Potência 
Tensão de Circuito Aberto 
Corrente de Curto-Circuito 
Eficiência do Painel 








O sistema desenvolvido possui a necessidade da utilização de bateria para o armazena-
mento de energia elétrica produzida pelo painel fotovoltaico, para alimentar um projetar 
a LED nos horários em que não se tem radiação solar. 
Os sistemas fotovoltaicos autónomos possuem como principal característica o preço 
elevado quando são utilizadas as baterias. Desta forma, torna-se imprescindível entender 
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o funcionamento da tecnologia adotada, a qual foi justificada na secção 2.5 do Capítulo 2. 
Assim, aplicar o controlo de carga e descarga fazendo com que haja um aumento signifi-
cativo no tempo de vida útil da mesma. 
O dimensionamento da bateria utilizada é realizada considerando a autonomia do 
sistema, o comportamento da profundidade de descarga em relação ao número de ciclos e 
a temperatura a que a mesma está sujeita. 
A autonomia corresponde à quantidade de tempo em que a energia armazenada na 
bateria permite alimentar a carga, não havendo reposição de energia devido aos dias com 
radiação solar reduzida. Isto é um fator que está diretamente ligado ao custo total do 
sistema [7]. 
Na secção 2.5.3 do Capítulo 2 foi apresentado o comportamento das células de lítio em 
relação a profundidade de descarga e o comportamento da mesma quando submetida a 
diferentes temperaturas. Desta forma, é preciso conhecer as temperaturas onde o sistema 
será implantado assim como a carga dimensionada na secção anterior. 
A Tabela 3.4 mostra as temperaturas médias mensais durante um ano na cidade de 
Bragança, com os valores de temperatura mínima, média e máxima mensal. 
Tabela 3.4: Dados de temperatura durante um ano em Bragança [21]. 
Temperatura Jan Fev Mru Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Mínima (°C) 0.1 0.7 3.3 4.8 7.5 10.9 12.9 12.7 10.5 6.9 3.2 0.8 
Média (°C) 3.9 5.5 8 10.2 12.9 17.3 20.2 20.3 16.9 12.2 7.5 4.4 
Máxima (°C) 7.7 10.4 12.7 15.7 18.4 23.8 27.5 27.9 23.4 17.5 11.9 8 
Tendo em conta o pior caso, a menor temperatura que se espera nesta região é de 0.1 o c 
e a maior temperatura é de 27.9 °C. A temperatura máxima não apresenta mudança 
significativa quanto ao desempenho das células de lítio, enquanto que a temperatura 
mínima possui a desvantagem de diminuir a performance na carga e descarga das células 
de lítio [22]. 
Pelas folha de dados das células de lítio modelo 18650 e a Figura 2.19 [13], quando 
há variação na temperatura de 20 oc para O oc há uma diminuição de aproximadamente 
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10% na sua capacidade de descarga, permitindo obter um valor aproximado de correção 
para o dimensionamento da mesma. 
Um dos fatores que aceleram o processo de envelhecimento das células de lítio são as 
altas taxas de descarga e de carga, reduzindo os ciclos de vida. A presente dissertação 
utiliza células de lítio reutilizadas, portanto será considerado um desgaste e com isto 
deverá haver a redução da taxa de descarga para que as mesmas possam atuar por maior 
tempo e ciclos de vida possíveis. 
Com as informações apresentadas anteriormente, é realizado o dimensionamento do 
banco de células de lítio [20]. Primeiramente será realizado o cálculo do consumo diário 
de descarga, ou seja, a capacidade da bateria: 
c. _ Consumo de potência em haras _ 20 Wh _ 20 Wh _ Ah dia - - - - 1.35 
Número de células· tensão nominal 4 · 3.7 V 14.8 V 
(3.5) 
Consumo da descarga levando em consideração as perdas: 
1.35 Ah 
CdiaCorr = 0.98 . 0.95 . 0.9 = 1, 61 Ah 
(3.6) 
Um dado descrito no Manual e Guia Técnico de Energia caracterizado como empírico 
é a quantidade de dias em que a bateria deve alimentar a carga sem haver "dias de Sol', 
possuindo uma autonomia de 2 a 3 dias no verão e 3 a 4 dias no inverno [23]. Baseado 
na experiência do produto oferecido pela empresa Natureza Prima, foi escolhido uma 
autonomia de dois dias para o sistema. Além deste fator, para o dimensionamento foi 
escolhido a profundidade de descarga de 70% devido a utilização de células reutilizadas 
de lítio e um coeficiente para correção relativo as variações de temperatura ao longo do 
ano, descrito anteriormente. Assim, é obtido: 
Ctotal = Autonomia[ dias]· C~sumo[Ah] = 2 · 1.61 Ah = 5.11 Ah (3.7) 
DoD · Coefwtente de carreçao da temperatura 0.7 · 0.9 
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Deste modo, será preciso contabilizar a quantidade de carga em cada célula de lítio e 
fazer arranjos em paralelo para alcançar a corrente dimensionada e em série para elevar a 
tensão até à desejada. Isto será realizado com o uso do carregador IMAX 86 da empresa 
SKYRC com as funções de contabilizar a quantidade de carga em cada célula por meio 
da carga e descarga, além de informar a resistência interna de cada célula [24]. 
3.2.5 Conversor SPPM 
Apresentado o conceito na secção 2.4 no Capítulo 2, os painéis fotovoltaicos são sub-
metidos a diferentes níveis de irradiação ao longo do dia, havendo oscilações na geração de 
energia elétrica. Para garantir o máximo proveito da potência gerada pelo painel fotovol-
taico e garantir maior eficiência no carregamento da bateria, será utilizado um conversor 
SPPM, Figura 3.2, contendo o circuito integrado de controle BQ24650 da empresa Texas 
Instrmnents™. Este circuito integrado garante o chaveamento do conversor abaixador de 
maneira que se extraia a máxima potência produzida pelo painel fotovoltaico e disponi-
biliza em sua saída uma tensão regulada, possibilitando o carregamento da bateria de 
lítio. 
Figura 3.2: Conversor SPPM BQ24650. 
Para o processo de carga primeiramente o sistema verifica a tensão nos terminais 
da bateria, se a mesma apresentar tensão abaixo do limite configurado, é aplicado uma 
corrente de 1/10 da nominal durante trinta minutos, com a intenção de carregar a bateria 
profundamente descarregada. Caso a tensão da mesma não atinja um limite de operação, 
o modo de carregamento do dispositivo é desligado e o dispositivo emite um alerta; Caso a 
bateria esteja em condições de receber o carregamento, a mesma é submetida ao processo 
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CC-CV mostrado na secção 2.5.3, Figura 2.20, a carga termina quando a corrente decai 
a 1/10 da corrente nominal configurada, logo em seguida uma tensão é aplicada para 
compensar o efeito de auto descarga, sendo de 100 a 200 mV a mais do limite da tensão 
constante de carregamento. 
Na Tabela 3.5 é descrito os dados do dispositivo SPPM utilizado. 
Tabela 3.5: Dados do dispositivo BQ24650 SPPM. 
Característica 
Potência máxima do painel solar 
Tensão de entrada painel solar 
Tensão de saída 
Precisão tensão de carga regulada 
Precisão corrente de carga regulada 
Tensão de entrada regulada 
3.3 Demais dispositivos utilizados 
Parâmetros 
80W 
5 a 28 V 




Para solução do problema proposto são apresentadas duas soluções, as quais serão 
descritas em pormenor no próximo capítulo. A diferença entre as duas soluções é a 
configuração das células de lítio, sendo que a primeira solução utiliza células de lítio 
em paralelo enquanto que a segunda solução utiliza as células de lítio em série. Desta 
forma, a Figura 3.3 apresenta o primeiro sistema. As setas que estão dentro do quadrado 
azul representam um tipo de comunicação. Os blocos com duas setas representam a 
comunicação Two Wire Interface (TWI), os blocos com uma seta verde representam a 
comunicação por meio de portas analógicas e uma seta vermelha representa as ações de 
controle por meio do uso de portas digitais. O Arduino atua como gestor das cargas e 
descargas, além de comandar os periféricos analógicos que controlam o sistema. Isto é 
realizado por meio das medidas adquiridas pelas portas analógicas ligadas aos sensores 
de corrente e temperatura. O Real Time Clock (RTC) é utilizado para contabilizar os 
dias para gravação da carga consumida diariamente e para contabilizar o estado de carga 
das células de lítio é utilizado o MAX17043. Com estas medidas são realizados operações 
3.3. DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS 41 
matemáticas que permitem apresentar no display OLED os dados relativos à quantidade 
de carga, temperatura e autonomia em horas da funcionalidade do sistema. 
Painel Display Sensor de 
Fotovoltaico OLED Temperatura 
+ LM35 Relógio de 
Seguidor do tempo real Sensor de 
Conversor Carga 
Ponto de Arduino CC-CC Refletor RTC corrente 










Figura 3.3: Circuito 1. 
No segundo circuito apresentado na Figura 3.4, foram retirados o RTC e o MAX17043, 
sendo os mesmos substituído por funções programadas no microcontrolador. Além disto, 
o segundo circuito conta com a modificação da configuração das células de lítio, agora em 
série, juntamente com o dispositivo responsável por balancear a carga das células de lítio, 



























Depois de apresentado os dois circuitos desenvolvidos, as secções seguintes são descritos 
em pormenor os periféricos utilizados no sistema. 
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3.3.1 Arduino 
O Arduino é uma plataforma embarcada que permite programar e interagir com dis-
positivos e sensores externos por meio de suas portas analógicas e digitais disponíveis 
como entradas e saídas. A plataforma é constituída por um microcontrolador Atmel 
AVR, um cristal oscilador, um regulador de tensão linear e comunicação serial com USB. 
A programação é realizada em um ambiente de desenvolvimento integrado, sendo feito 
o carregamento da programação baseada em C em sua memória interna. Tanto o hard-
ware como software do Arduino são de domínio público, permitindo o uso para qualquer 
propósito. São apresentados algumas características deste dispositivo na Tabela 3.6 [25]. 




Tensão de alimentação 
Entradas e saídas digitais 
Entradas analógicas 














Na Figura 3.5 é mostrado a plataforma utilizada nesta dissertação. 
Figura 3.5: Arduino Uno. Fonte: https:/ /store.arduino.cc/genuino-uno-rev3. 
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3.3.2 Sensor de coiTente 
O projeto da. dissertação conta com um sensor de corrente de efeito Ha.ll, cuja função 
é realizar a medição da corrente de carga e descarga da bateria. de lítio. O modelo 
usado ACS712 da empresa Allegro™ poesui a sensibilidade de 66 a 185 mV /A, e pode ser 
utilizado em corrente alternada ou contínua. O valor da corrente é obtido com a variação 
da tensão da safda anal6gica do sensor. A Figura 3.6 mostra a imagem do sensor e a 






Figura 3.6: Sensor de corrente ACS712. Fonte: 
https:/ fwww.atduinoecia..com.br/2016/04/-co~usar-o-sensor-d~corrente-acs712.html 
O sensor ACS712 é do tipo invasivo, isto é, sua funcionalidade depende de uma inter-
rupção no circuito. O pino GND corresponde à massa do circuito; a Saída Analógica 
é ligada ao temúnal anal6gico do Arduino, onde se obtém o valor da tensão de acordo 
com a intensidade da corrente entre os Bornes; Vcc é o pino de alimentação com tensão 
entre 4,5 a 8 Volts. 
3.3.3 Relógio de tempo real 
Conhecido como Real Time Clock (RTC), utilizado para informar as horas no formato 
de 12 ou 24 horas, como também os dias e meses do ano de forma automática. O dispo-
sitivo moetrado na Figura 3. 7 conta com o circuito integrado DS3231 da empresa. Maxim 
lntegrated™. O mesmo poaaui uma bateria. externa garantindo que não haja perda em seu 
horário, caso ocorra falha na alimentação. Sua comunicação com o Arduino é realizada. 
pelo protocolo de comunicação 1WI. 
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Figura 3.7: Relógio de tempo real, RTC. Fonte: https:/ /ktechnics.com/shop/ds3231-
at24c32-ii c-precision-real-time-clock-module-memory-module-arduino-3 / 
3.3.4 Estado de carga 
Na secção 2.5.3 do Capítulo 2 foi mostrado como as células de lítio necessitam de uma 
atenção mais cuidadosa quando se trata de excesso de carga e descarga. Desta forma, 
torna-se essencial o uso de um dispositivo capaz de monitorizar o estado da carga da 
bateria, para haver controle e ação face a eventos de carga e descarga. Para isto, foi 
empregue na presente dissertação o sensor MAX17043 da empresa Maxim IntegratedTM 
apresentado na Figura 3.8, de modo a verificar o estado de carga das células de lítio 
quando estão na configuração paralelo. 
Figura 3.8: Sensor de estado de carga MAX17043. Fonte: https:/ /www.digikey.com-
jproduct-detailjenjsparkfun-electronics/TOL-10617 /1568-1273-ND /5762423 
O módulo MAX17043 apresenta dimensão compacta, baixo custo, baixo consumo, não 
3.3. DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS 45 
necessita de resistor externo para aferir a corrente e consequentemente o estado da carga 
de uma célula de lítio. A obtenção da medida do estado de carga e tensão é realizado 
pelo protocolo de comunicação TWI. Este dispositivo conta com o algoritmo patenteado 
ModelGaugeTM, com erro máximo próximo aos 6%. De acordo com a folha de dados, 
o modelo considera a impedância interna da bateria e as reações químicas presentes na 
mesma, assegurando não haver acumulação de erros durante o tempo, comparado com 
métodos tradicionais como a contagem de Coulomb. 
3.3.5 Sensor de temperatura 
Devido à sensibilidade das células de lítio quando submetidas a algum estresse inespe-
rado, é importante a monitorização da temperatura das mesmas. Para isto o sensor LM35 
da Texas InstrumentsTM será utilizado. Com a medida obtida por este sensor, será feito 
o gerenciamento de ligar ou desligar o sistema, protegendo o usuário e os componentes 
próximo a bateria. 
Vcc 
3-5.5V -/ \ 
Saída Analógica GND 
10mV / °C 
Figura 3.9: Sensor de temperatura LM35 Texas Instruments. Fonte: 
https: I lwww.roboeleme-nts.comlproduct I -lm35-temperature-sensor I 
Mostrado na Figura 3.9, o sensor de temperatura LM35 contém 3 terminais, nesta 
dissertação o mesmo é ligado a fonte de tensão Vcc, outro ligado a uma porta analógica 
Saída Analógica do microcontrolador e por fim um ligado ao G ND ou massa. Estes 
terminais não são necessariamente ligados desta forma, podendo ser utilizado em outros 
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circuitos para obter outras funcionalidades. Sua sensibilidade é linear com 10 mV ;oc, 
consumo reduzido de corrente, com a gama de operação entre -55 oca 150 °C. 
3.3.6 Display 
A intenção do sistema no seu todo é economizar tanto no custo dos seus periféricos 
como a energia gasta nos mesmos. Assim, será dotado de um display OLED, devido à 
sua nitidez e consumo energético reduzido. O modelo possui dimensão de 128 mm por 
64 mm. O mesmo apresenta o driver de controle SSD1306 da empresa Solomon Systech, 
responsável por fazer a comunicação TWI entre o display e o micro controlador. Na Figura 
3.10 é mostrado o dispay utilizado. 
Figura 3.10: Display OLED. Fonte: https:/ /www.makerfabs.com/0.96-I2C-OLED-
128x64-Blue.html 
Deste modo, o display informa ao utilizador a quantidade disponível de carga na 
bateria, a temperatura da bateria e as horas restantes de atuação do sistema. 
3.3.7 BMS 
Como visto na secção 2.6 Capítulo 2 o BMS é o dispositivo responsável por balancear 
e fazer o controle das correntes de carga e descarga para as células de lítio em série. O 
BMS modelo CF-4S30A-A, Figura 3.11, adotado possui as características descritas na 
Tabela 3.7. 
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Figura 3.11: Dispositivo BMS 
Sua escolha foi fundamentada por possibilitar o balanceamento das células de lítio, 
prevenindo o carregamento desigual entre as células conectadas em série. 
Tabela 3. 7: Caracterização do dispositivo BMS. 
Característica 
Detecção de sobrecarga 
Detecção de subcarga 
Limite de temperatura 
Corrente de balanceamento 
Limite de corrente de trabalho 
Limites 
4.28 + 0.05 v 
2.55 ± 0.08 





Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do projeto com os dispositivos referidos 
no Capítulo 3 e aplicação dos conceitos descritos no Capítulo 2. Assim este capítulo 
apresenta duas propostas de solução para o problema apresentado. 
4.1 Primeira solução - células de lítio em paralelo 
4.1.1 Implementação do circuito 
A implementação do projeto foi realizada na configuração em série descrita no Capítulo 
2, na qual a bateira está sempre sujeita a carga e descarga, sendo a sua escolha justificada 
na secção 2.3.2. O diagrama de blocos apresentado na Figura 4.1 representa o sistema 
inicial, o qual utilizou as células de lítio na configuração em paralelo. A parte tracejada 
da imagem representa a primeira fase de desenvolvimento do hardware. Os componentes 
deste circuito foram apresentados na Figura 3.2 do Capítulo 3. 
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Figura 4.1: Diagrama de blocos do sistema autônomo com células de lítio em paralelo. 
Esta primeira configuração foi adotada devido à facilidade de gerir as células de lítio 
tanto na carga como na descarga, não havendo preocupação no balanceamento individual 
das mesmas. 
Figura 4.2: Montagem na breadboard com as células de lítio em paralelo. 
Na Figura 4.2 é mostrado o circuito montado na breadboard e a Figura 4.3 representa 
os componentes do primeiro circuito projetado, sendo dividida em dois blocos principais 
e os demais dispositivos utilizados para realização da configuração inicial do projeto. 
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DISPt.AY 
GND 
Figura 4.3: Esquema do circuito com as células de lítio em paralelo. 
Caracterizando o início do bloco 1 da Figura 4.3, este é composto pela entrada do 
Seguidor do Ponto de Potência Máxima (SPPM), contendo um transistor NPN e um 
MOSFET canal N para o controlo de carga. Devido à tensão limiar do MOSFET ser 
superior a tensão da porta digital do Arduino, foi necessário um estágio a mais para o 
controlo do mesmo, sendo usado para isso, um transistor NPN na configuração emissor 
comum. Desta forma, a tensão na porta ou (gate) do MOSFET é aproximadamente 
a tensão de saída do conversor CC-CC. O mesmo acontece no final do bloco 1 com o 
MOSFET canal P. Neste bloco o sensor de corrente ACS712 monitoriza a corrente de 
entrada e saída das células de lítio, sendo ligado na porta analógica do Arduino e no 
amplificador operacional mostrado no bloco 2. O MAX17043 quantifica o estado de carga 
e disponibiliza-a para o microcontrolador por meio do protocolo de comunicação TWI. O 
conversor CC-CC eleva a tensão das células de lítio de acordo com a tensão da carga. O 
bloco 2 é representado por dois amplificadores operacionais em um único encapsulamento 
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na configuração comparador. O mesmo compara a tensão de saída do sensor ACS712 e 
a tensão de entrada do bloco 1 vinda do SPPM, ambos ligados nos terminais positivos 
de cada amplificador; no terminal negativo é colocado a referência de comparação. Se o 
terminal positivo for maior do que esta referência, a tensão de saída do amplificador tende 
para a tensão de alimentação do mesmo, caso contrário, a saída tende a zero. A saída 
do amplificador operacional possui dois díodos, com a finalidade de bloquear possíveis 
correntes reversas. No terminal de saída dos díodos foi conectado um pull-down. Ambos 
os terminais INTERRUPCAOl e INTERRUPCA02 são conectados ao Arduino com a 
finalidade de reativar o microcontrolador, como será explicado na próxima secção. 
4.1.2 Programação 
A programação realizada neste projeto tem como finalidade colocar o microcontro-
lador em modo sleep, diminuindo significativamente o consumo de energia do sistema; 
ativar somente quando houver um evento como carga e descarga; controlar os níveis de 
carga e descarga do banco das células de lítio; tomar ações preventivas de acordo com a 
temperatura das células; e contabilizar a quantidade de energia consumida em base diá-
ria, sendo os dias incrementados por meio do RTC; gravar os dados na memória interna 
do microcontrolador e por fim disponibilizar ao utilizador dados importantes relacionado 
capacidade, temperatura da bateria e tempo restante de atuação do sistema. A realização 
destas etapas estão descritas na máquina de estados da Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Máquina de estados utilizada na primeira solução. 
O primeiro estado consiste em realizar a configuração inicial do sistema, por meio da 
aplicação desenvolvida no programa Microsoft® Visual Studio, mostrado na Figura 4.5 e 
Figura 4.6. 
Na Figura 4.5 é apresentado o aplicativo que proporciona a comunicação do microcon-
trolador com o computador, por meio da escolha da porta de conexão e taxa de transmissão 
(Baud Rate). Nesta imagem é mostrado o separador das configurações iniciais do sistema, 
descritas como: 
• Corrente de descarga: Máxima corrente consumida pela carga; 
• Capacidade nominal: Capacidade total do banco das células de lítio; 
• Corte descarga: Limite em percentagem do nível máximo de descarga nas células 
de lítio; 
• Corte carga: Limite em percentagem do nível máximo de carga nas células de lítio; 
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• Corte temperatura: Limite em graus célsius da temperatura máxima nas células de 
lítio. 
Configuração do sistema 
Comunicação 
COM Porta: COM6 
Baud Rate: 9600 
Conectar Desconectar 
Configuração do sistema Lettura EEP RO M 
Dados 
CorreRe de descarga 









Figura 4.5: Configuração inicial do sistema. 
X 
Na Figura 4.6 é mostrado a parte de leitura dos dados gravados na memória interna 
do microcontrolador, podendo ser salvo os dados em um arquivo de texto ou limpar a 
memória interna do microcontrolador. 
Configuração do sistema 
Comunicação 
COM Porta: COM6 
Baud Rate : 9600 
Conectar Desconectar 
Sair 






Figura 4.6: Leitura dos dados gravados do sistema. 
54 CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 
Prosseguindo com a explicação do funcionamento da máquina de estados, se for es-
tabelecido conexão série, o microcontrolador aguarda os dados a serem salvos, caso não 
haja comunicação série o microcontrolador aguarda 30 segundos, e depois destes dois pro-
cessos o estado presente será o 2, não sendo mais utilizado o estado 1. No estado 2 será 
verificada a temperatura no banco das células de lítio, caso a temperatura esteja acima do 
limite configurado anteriormente, o sistema é desligado por meio dos MOSFE'Th de carre-
gamento quanto do descarregamento e o microcontrolador entra no modo sleep no estado 
3, no qual só voltará a atividade se houver uma reinicialização do sistema ou pressionado 
o botão para ligar o display. Se a temperatura estiver abaixo do que foi configurado, o 
sistema e o pino digital 3 do Arduino estiver em nível lógico O, o próximo estado será o 3 e 
o microcontrolador entra em modo sleep, caso o pino digital 3 do Arduino estiver em nível 
lógico 1 devido à corrente que flui da descarga, causando a mudança de tensão na saída 
do sensor ACS712, ou uma tensão no divisor de tensão do SPPM, ou o botão do display 
pressionado, todos estes fatores isolados ou em conjunto faz com que o próximo estado 
seja o 5, o qual será feito o teste verificando se o botão do display fora pressionado, depois 
disto é realizado a contabilização da corrente de descarga/ carga. Se a corrente for maior 
do que a corrente nominal configurada, o próximo estado será o 4, função que desliga 
tanto a carga como a descarga, colocando o estado 3 como próximo estado, fazendo com 
que o microcontrolador entre em modo sleep, caso contrário será verificado se passou um 
dia com o uso do RTC, se sim, será gravado a corrente total contabilizada de descarga e 
carga na memória EEPROM do microcontrolador, se não, o próximo estado será o 5, o 
qual será verificado se o botão do display foi pressionado, se não foi pressionado o micro-
controlador entra no modo sleep durante oito segundos e volta a atividade com o overflow 
do Watchdog timer (WDT) e o ciclo é repetido anteriormente explicado, começando no-
vamente pelo estado 2. Caso o botão do display for pressionado em qualquer lugar em 
que o programa estiver na linha de código, será gerado uma interrupção nos dois pinos de 
interrupção externa, a interrupção com maior prioridade será tratada fazendo com que o 
microcontrolador, independente do estado que estiver, desloca para o estado 5 verificando 
se houve uma interrupção externa do pino digital 2, mudando seu estado para o 6 e mostra 
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os dados no display, aguardando um tempo na apresentação das medidas, depois disto 
o estado direcionado será o 5, repetindo o processo, verificando todas as possibilidades 
mencionadas anteriormente. 
4.2 Segunda solução - células de lítio em série 
4.2.1 Implementação do circuito 
O segundo circuito segue a mesma configuração referida na secção 4.1 em que a bateria 
está sempre sujeita a carga e descarga. A Figura 4.7 mostra os componentes do circuito, 
desta vez as células de lítio estão conectadas em série por meio de um Battery Management 
System (BMS) apresentado na secção 3.3.7. Portanto, não é preciso o conversor boost para 
elevar a tensão, pois as células em série disponibilizam a tensão suficiente para alimentar 
a carga. Foi retirado o MAX17043, sendo implementado uma função no microcontrolador 
que contabiliza a quantidade de carga presente nas células de lítio. Foi também retirado 
o RTC, sendo este substituído por uma função na programação do microcontrolador com 
a mesma funcionalidade. 
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Figura 4. 7: Esquema do circuito com as células de lítio em série. 
Primeiramente este circuito foi implementado na breadboard, foi verificado o funcio-
namento do sistema, e após isto, foi realizada a prototipagem de uma placa de circuito 
impresso mostrada na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Prototipagem da placa de circuito impresso. 
Em seguida, foi realizada a montagem do sistema, como mostrado na Figura 4.9 uti-
lizando o Arduino UNO. 
Figura 4.9: Segunda solução implementado, células de lítio em série 
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Com o uso da impressora 3D presente no laboratório do Instituto Politécnico de Bra-
gança (IPB) foi possível fabricar um suporte para as células de lítio mostrado na Figura 
4.10. 
Figura 4.10: Suporte fabricado para as células de lítio. 
Com a realização deste circuito foram obtidas melhorias em comparação ao primeiro 
circuito apresentado na secção 4.1. Neste circuito houve diminuição de perdas na con-
versão de tensão das células de lítio em paralelo, pois não há a utilização do conversor 
CC-CC devido ao uso do BMS com as células de lítio na configuração série, possuindo 
uma tensão superior. 
4.2.2 Programação 
Houve algumas modificações quanto à programação apresentada na secção 4.1.2. No 
hardware foi retirado o RTC, o MAX17043. Foi adicionado um LED de aviso para informar 
quando a bateria está sobreaquecida ou quando houver uma sobrecarga, e foi adicionado 
também um BMS para o balanceamento das células em série de lítio. 
Na primeira programação, quando a temperatura da bateria atingia um nível supe-
rior da temperatura inicialmente configurada, o sistema desligava a carga e descarga e o 
microcontrolador entrava no estado 3, sleep com interrupção externa, sendo reativado so-
mente quando houvesse uma reinicialização no sistema ou quando o botão do display fosse 
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apertado. Nesta nova programação o sistema permanece em funcionamento apresentando 
o LED aceso, indicando ao utilizador para pressionar o botão para conferir a mensagem 
no dísplay. A cada oito segundos é verificado se houve diminuição da temperatura, possi-
bilitando a reativação automática do sistema quando a temperatura for menor do que a 
parametrizada inicialmente. 
Com a substituição do RTC, os dados são gravados na memória EEPROM quando o 
programa completar um ciclo de acordo com a irradiação presente no painel fotovoltaico, 
isto é, enquanto houver irradiação solar vai existir uma queda de tensão em um divisor 
resistivo ligado a uma porta analógica, desta forma o programa verifica que é dia. Quando 
não houver irradiação solar, o programa identifica que é noite, não havendo tensão no 
divisor resistivo. Quando há novamente irradiação solar, os dados serão gravados na 
memória interna do microcontrolador, o dia será incrementado e recomeça uma nova 
contagem sob a quantidade de descarga/carga. 
O estado de carga da bateria é realizada por meio da contabilização entre a corrente 
que entra e a que sai com o uso do sensor de corrente ACS712. Com esta modificação 
não foi necessário utilizar o módulo que verifica o estado de carga MAX17043, pois este 
módulo geria somente a tensão de uma célula de lítio. 
Com a retirada do RTC foi necessário modificar o programa de inicialização, sendo 
adicionado o dia, mês e ano em que o sistema será instalado, mostrado na Figura 4.12. O 
outro separador, Leitura EEPROM, continua a ser o mesmo apresentado na Figura 4.6. 
A Figura 4.11 representa a máquina de estados do novo programa. 
Em verde, no estado 1, é requerido inicialmente a parametrização do sistema, feito 
pelo programa desenvolvido mostrado na Figura 4.12. 
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Figura 4.11: Máquina de estados utilizada no segundo circuito. 
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Figura 4.12: Configuração inicial do sistema. 
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Caso não haja a comunicação série para a inicialização do sistema, haverá uma espera 
de 30 segundos. Terminando este tempo o programa vai para o próximo estado, estado 2. 
Em seguida, na Figura 4.13 é mostrado uma outra funcionalidade do algoritmo. Pri-
meiro, os números que estão dentro do círculo vermelho e os estados da cor verde, repre-
sentam o funcionamento do sistema quando há carga/ descarga das células de lítio. Desta 
forma, é verificado em 2 a temperatura, e se está abaixo da configurada inicialmente, 
permitindo haver carga e descarga. Em seguida, no estado 4, é feita a contabilização da 
entrada e saída das correntes na bateria, se houver a passagem de um dia, os dados são 
gravados na memória EEPROM, caso contrário, o programa segue, colocando o microcon-
trolador em modo sleep por oito segundos no estado 5, e neste mesmo estado é verificado 
se o botão do display foi pressionado, caso tenha sido (círculo azul), o próximo estado 
será o 6, para apresentação das informações sobre a bateria, caso contrário, o programa 
segue o funcionamento anteriormente descrito. 
Figura 4.13: Máquina de estados, carga, descarga e display. 
Seguindo a Figura 4.14, se a temperatura da bateria for maior do que a temperatura 
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inicializada, tanto a carga como a descarga são desligadas, um LED vermelho é aceso, e 
quando apertado o botão do display é mostrado um aviso sobre o sobreaquecimento. O 
programa percorre os números circulados a vermelho. Sendo assim, o programa monitoriza 
a cada oito segundos a temperatura da bateria, até a mesma reduzir, e quando isto ocorrer 
o programa irá percorrer o caminho apresentado na Figura 4.13 ou caso não haja carga 
ou descarga, o programa vai percorrer os números com círculos azuis da Figura 4.14, 
fazendo com que a carga e a descarga sejam reativados e o microcontrolador entre no 
modo sleep, sendo reativado quando houver uma interrupção externa, podendo ser uma 
carga, descarga ou pressionando o botão para ligar o display. 
Figura 4.14: Máquina de estados, temperatura alta. 
Na Figura 4.15 é apresentada mais uma fase do comportamento do programa, na qual é 
apresentado como o algoritmo se comporta caso houver uma sobrecarga. Os números com 
círculos vermelhos e os estados em verde representam o caminho que o programa percorre. 
Primeiramente é verificado a temperatura no estado 2, depois disto é contabilizada a 
corrente, caso a corrente esteja maior do que a configurada inicialmente, tanto a carga 
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como a descarga são desativados, um LED vermelho é aceso, e quando apertado o botão do 
display é mostrado um aviso de sobrecarga. Em seguida o microcontrolador entre no modo 
sleep, estado 3, sendo reativado somente quando o botão do display for pressionado. Caso 
não haja uma sobrecarga, o sistema funcionará de acordo com as situações anteriormente 
descritas, mostradas na Figura: 4.11, 4.13, 4.14. 
Figura 4.15: Máquina de estados, sobrecarga. 
Para avaliação dos dados deste sistema, foi implementado uma função que disponibiliza 
as medidas no barramento TWI. Na Figura 4.16 é apresentado o diagrama de blocos 
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Figura 4.16: Representação do circuito final. 
O circuito e a programação desenvolvida são representados por uma caixa preta. Den-
tro desta caixa existe a parte física desenvolvida e a parte da programação, onde é feita 
a contabilização e gestão da quantidade de carga existente na bateria, capacidade dispo-
nível, verificação da temperatura da bateria e contabilização da corrente consumida. No 
próximo capítulo será utilizada esta funcionalidade para avaliar o algoritmo desenvolvido 
e o comportamento do BMS utilizado. 
Capítulo 5 
Testes e resultados 
Neste capítulo serão apresentados os testes, os dados recolhidos e as explicações refe-
rente às soluções apresentados no Capítulo 4. 
5.1 Primeira solução - células de lítio em paralelo 
No Capítulo 4 foi apresentada a primeira solução da proposta da presente dissertação. 
A justificativa para não adoção desta configuração foi a limitação da parte física. Pri-
meiramente o dispositivo SPPM possui uma potência máxima de 80 W e a saída deste 
dispositivo encontra-se limitada a uma corrente de 5 A. Desta forma, a potência de car-
regamento encontra-se limitada pela multiplicação da máxima tensão das células de lítio 
em paralelo com a máxima corrente que o dispositivo fornece, mostrado na equação (5.1). 
Psaída = 5 A · 4.2 V = 21 W (5.1) 
Além da limitação descrita anteriormente do dispositivo SPPM, existe a limitação do 
conversor CC-CC que se encontra na saída do sistema, apresentado no circuito na Figura 
4.3. Este conversor foi utilizado para a elevar a tensão das células de lítio em paralelo 
para a tensão da carga do sistema. Isto causa uma redução na eficiência do sistema, pois 
a conversão a ser realizada eleva a tensão aproximadamente três vezes a tensão das células 
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de lítio em paralelo, ocasionando perdas de conversão. 
Apresentado no Capítulo 4, o primeiro circuito foi submetido a diversos testes com 
a finalidade de verificar a fiabilidade do algoritmo desenvolvido. Na Figura 4.11 da sec-
ção 4.2.2 do Capítulo 4 foi apresentada a imagem da máquina de estados usada neste 
primeiro circuito. Para realização destes testes o sistema foi submetido a variadas situa-
ções, simulando uma aplicação real, com a finalidade de verificar a resposta do algoritmo 
desenvolvido por meio dos dados coletados pela porta série do Arduino. Com os dados 
obtidos, foi possível representar os diversos eventos em um gráfico, sendo eles retratados e 
fragmentados em onze partes apresentado na Figura 5.1, as quais serão descritas a seguir. 
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Figura 5.1: Funcionamento do sistema. 









O sistema foi configurado inicialmente para possuir um limite de descarga de 30%, 
limite de carga de 70%, limite de corrente de descarga de 1.5 amperes e limite de tempe-
ratura de 60°C. 
1. Primeiramente o sistema encontra-se desligado com estado de carga próximo aos 
65%, logo em seguida a corrente, representada pela linha azul, mostra que a bateria 
está sendo carregada, o estado da carga incrementado e o sensor de temperatura 
sofre um aquecimento; 
2. Quando a temperatura se eleva até ao limite da configuração inicial, neste caso 
60 oc, a corrente de carga é cortada, desligando tanto o carregamento quanto o 
descarregamento; 
5.1. PRIMEIRA SOLUÇÃO- CÉLULAS DE LÍTIO EM PARALELO 67 
3. A temperatura com o tempo vai-se reduzindo fazendo com que o sistema volte a ser 
carregado e o estado de carga incrementado; 
4. O estado de carga alcança o seu limite de configuração inicial, 70%, desligando o 
carregamento da bateria; 
5. Uma carga é ligada ao circuito fazendo com que haja o descarregamento da bateria, 
reduzindo o estado de carga; 
6. Se houver uma corrente maior do que a corrente configurada de descarga, o sis-
tema de descarga é desligado e permanece neste estado enquanto não houver uma 
reinicialização do sistema; 
7. Nesta parte foi feita uma reinicialização do sistema; 
8. Novamente é colocada uma carga, fazendo com que a corrente seja drenada havendo 
redução no estado de carga; 
9. A temperatura eleva-se, a carga e o carregamento são desligados do sistema enquanto 
a temperatura estiver alta; 
10. A temperatura decresce, o sistema volta a fornecer corrente de descarga; 
11. O estado de carga a que a bateria se encontra chega ao limite configurado inicial-
mente, a descarga desliga-se, completando assim o ciclo de testes. 
Com a realização deste teste foi possível verificar a fiabilidade tanto do software de-
senvolvido, cumprindo os requisitos para o pleno funcionamento do sistema, quanto do 
hardware, respondendo aos eventos controlados pelo software. 
Com a mesma abordagem realizada na programação do primeiro circuito, foram reali-
zadas algumas modificações descritas no Capítulo 4, as quais foram aplicadas no segundo 
circuito, sendo descritas na próxima secção. 
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5.2 Segunda solução - células de lítio em série 
Mostrado no Capítulo 4, o segundo circuito desenvolvido possui as células de lítio 
em série. O processo de balanceamento durante o carregamento das células de lítio foi 
realizado por meio do Battery Management System (BMS), tornando o carregamento e 
descarregamento controlado, reduzindo os riscos de desgastes das células de lítio. Com 
esta modificação não foi preciso o uso do conversor CC-CC na saída do circuito, devido à 
tensão das células de lítio em série ser aproximadamente igual a tensão da carga utilizada. 
Além desta modificação, foi retirado o sistema que fazia a contabilização do estado de 
carga das células de lítio, o MAX17043, pois o mesmo realiza a medição somente com a 
tensão de uma célula de lítio. O relógio de tempo real, denominado RTC, foi retirado, 
sendo substituído por uma função na programação do microcontrolador e foi adicionado 
um divisor resistivo no circuito, avaliando a tensão produzida pelo painel fotovoltaico. 
5.2.1 Testes realizados no sistema desenvolvido 
Como referido na secção 4.2.2 do Capítulo 4, o sistema desenvolvido é comparado com 
uma caixa preta. Dentro da mesma é realizado o tratamento dos valores dos sensores 
para a tomada de decisão quanto ao corte de carga e descarga, além de realizar opera-
ções matemáticas para a contabilização da quantidade de energia gasta numa base diária 
do sistema. Além destas funcionalidades, o sistema, ou a caixa preta, disponibiliza no 
barramento TWI os dados referentes a temperatura, corrente de carga/descarga, corrente 
consumida e o estado da carga da bateria. 
Com estas funcionalidades o sistema desenvolvido foi submetido ao teste de carga e 
descarga com diferentes eventos, a fim de verificar a confiabilidade do mesmo. 
Para avaliar o dispositivo BMS quanto ao balanceamento no carregamento da bateria, 
foi preciso verificar as medidas das tensões individuais de cada célula de lítio. Uma 
maneira de se obter a tensão individual das células de lítio é a utilização do amplificador 
operacional na configuração diferenciador, mostrado na Figura 5.2 [27]. 
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Figura 5.2: Configuração diferenciador. 
A equação que caracteriza a tensão de saída do circuito diferenciador foi obtida por 
meio da utilização do teorema da sobreposição, fazendo com que seja analisado cada fonte 
de tensão separadamente, logo em seguida os resultados são somados. A Figura 5.3 mostra 
os dois circuitos a serem analisados [27]. 
Vcc Vcc 
1 Saída Saída 
(a) (b) 
Figura 5.3: Configuração diferenciador. 
Primeiramente foi feita a análise do circuito (a) da Figura 5.3, contendo um divisor de 
tensão em Rl e R2, obtendo a tensão na entrada não inversora (3), mostrado na fórmula 
(5.2). 
R2 
V3 = R2 + Rl . Bl (5.2) 
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Em seguida, para obtenção da tensão de Saída, foi realizado a análise da corrente 
existente nos resistores R4 e R3. A impedância de entrada em um amplificador opera-
cional é muito alta, desta forma a tensão do divisor resistivo no terminal não inversor 
(3) é considerada a mesma do terminal inversor (2). A corrente no terminal inversor é 
ignorada, devido a alta impedância de entrada do amplificador operacional. Assim, a 
queda de tensão entre R4 e R3 representa a tensão de Saída, sendo que a corrente entre 
estes dois resistores são iguais. Desta maneira, foi calculada a corrente I x para obtenção 
da tensão de Saída V Saída+ mostrada respectivamente nas fórmulas (5.3), (5.4) e (5.5). 
(5.3) 
Vsa!da+ = lx · (R3 + R4) (5.4) 
R2 
Vsa!da+ = (R3 + R4) . R3. (Rl + R2) . Bl (5.5) 
Analisando a Figura 5.3 (b) a fonte de tensão Bl foi retirada do circuito, desta forma 
a tensão no terminal não inversor é nula. Sendo feita a análise dos nós foi obtido a fórmula 
(5.6) caracterizando a corrente no resistor R3. 
B2 
ly = R3 (5.6) 
Para encontrar a tensão de saída basta multiplicar a corrente ly com a resistência R4, 
havendo uma queda de tensão com polaridade oposta, assim obtém-se: 
Vsa!da- = -B2 · (~:) (5.7) 
Sendo feita as somas das duas fórmulas (5.5) e (5.7) é obtido a fórmula (5.8), justifi-
cando a saída total do circuito diferenciador. 
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R2 (R4) 
Vsaída = (R3 + R4). R3. (Rl + R2) . Bl- B2. R3 (5.8) 
Considerando Rl = R3 e R2 = R4 a fórmula (5.8) pode ser simplificada obtendo a 
equação final (5.9). 
Vsaída = (Bl- B2) · (~:) (5.9) 
Portanto, para verificar a tensão entre as células de lítio é preciso adotar resistências 
iguais para R3 e R4, justificado na fórmula (5.9), proporcionando um ganho unitário 
no circuito. Na prática, foi feita a utilização de resistências de precisão de 10 kO e dois 
amplificadores operacionais TL082 da Texas Instruments. 
O circuito final para avaliar as tensões individuais das células de lítio se encontra na 




Figura 5.4: Circuito para medição das tensões individuais das células de lítio. 
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O circuito apresentado na Figrua 5.5 foi utilizado para os testes, sendo o mesmo legen-
dado nos retângulos na própria figura, os quais foram descritos ao longo da dissertação. 
Figura 5.5: Circuito para os testes. 
Para realização dos testes foi feito a parametrização inicial do sistema, por meio do 
aplicativo desenvolvido, apresentado na Figura 5.6. 
Depois desta parte, as células utilizadas foram anteriormente carregadas para assim 
começar os testes. Como visto na Figura 5.5, o sistema para realização dos testes contém 
três células de lítio do modelo SAMSUNG ICR18650-308 e mais uma da mesma marca 
mas do modelo ICR18650-22F. As características dos modelos das célua.s de lítio são 
apresentados na Tabela 5.1. 
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Configuração do sistema X 
Comunicação 
Configuração do sistema Lettura EEPROM 
Dados 
COM Porta: COM9 Dia 
115 lldd) I Carregar- I 
Baud Rate: 9600 Mês 
112 I (rnn) I Carregar- I 
Conectar Desconectar 
,.., 
117 l(aa) I Carregar- I 
Correrl:e de descarga 
Sair 11 IA I Carregar- I 
Carga nominal 
12 IAh I Carregar- I 
Corte da descarga 
lso l!'-1 I Carregar- I 
Corte da carga 
Imo l!'-1 I Carregar- I 
Corte da lemperal:ura 
lso l-c I Carregar- I 
Salv..-dados 
Figura 5.6: Inicialização do sistema. 
Cada modelo possui uma determinada capacidade e as demais medidas específicas. 
Como foram utilizas células reutilizadas de lítio, as mesmas não possuem os parâmetros 
mencionados na Tabela 5.1 e pretende-se mostrar que existem diferenças das capacidades 
nominais entre os modelos das células. Desta forma, será avaliado o comportamento do 
BMS e se o mesmo proporciona o balanceamento das células de lítio, independente das 
diferenças entre as suas capacidades. 
Tabela 5.1: Parâmetros das células de lítio utilizadas. 
Característica ICR18650-30B ICR18650-22F 
Capacidade nominal 2950 mAh 2200 mAh 
Tensão nominal 3.78 v 3.6 v 
Tensão de corte descarga 2.75 v 2.75 v 
Tensão de corte carga 4.35 ±0.05 v 4.2 v± 0.05 v 
Máxima corrente de carga 2950 mA 2200 mA 
Máxima corrente de descarga 5900 mA 4400 mA 
A Figura 5.7 mostra a corrente de carregamento e as tensões individuais de cada célula 
de lítio. A linha vermelha, célula 1, representa a célula com a diferente capacidade das 
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demais células. No gráfico pode ser verificado que com o passar do tempo esta célula tende 
alcançar a tensão das demais, as quais se encontram no final do processo de carregamento. 
Houve variações na corrente, devido ao erro de 1.5% que o sensor possui e por ser uma 
corrente muito abaixo da faixa nominal de valores que o mesmo foi projetado, sendo o 
mesmo contendo a faixa de valores entre os -30 e 30 amperes. Mesmo com todos estes 
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Figura 5. 7: Dados coletados da tensão e corrente aplicada em cada célula de lítio. 
Durante a carga, como visto na figura anterior, o BMS cumpre o propósito da sua 
funcionalidade, permitindo o carregamento das células de lítio até que as mesmas tendem 
para a mesma tensão. 
Com a finalidade de avaliar o algoritmo e o sistema desenvolvido, o mesmo foi sub-
metido a uma descarga por meio de resistores conectados em série, simulando o refletor a 
LED, apresentado na Figura 5.5. 
Por meio da saída implementada TWI foi obtido os dados para análise do sistema 
por meio de outro Arduino, imprimindo estas medidas na serial da IDE do Arduino, 
Figura 5.8. 
Primeiramente foi avaliado se o algoritmo e o sensor de corrente do sistema permitia 
uma contabilização da descarga corretamente. Desta forma, o sistema foi submetido a 
uma descarga de 0.5 A (leitura do sensor) durante 50 minutos e 16 segundos. Para 
que isto aconteça foi avaliada a tensão de carga completa das células em série de lítio, 
representando aproximadamente 16.52 V, possuindo a carga a ser simulada uma resistência 
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G COM10 (Ard uino/ Genuino Uno) 
SOC , Corrente, Corr ente consumida, Tempera tura, Vl , V2 , V3 , V4 
100 , 0.00 , 0 .00 , 0,3 . 80 ,4 .03 , 3 . 98 , 3 . 98 
100 , 0 . 00 , 0 . 00 ,18 , 3 . 52 , 3 . 53,3 . 55,3 . 30 
99,0.50,0 . 00 ,17,3 .52,3.52,3.54,3 . 29 
99 , 0 . 50 , 0 . 00 ,18, 3 . 51,3 . 52 , 3.53 , 3 . 28 
99 , 0 .50, 0 . 00 ,17 , 3 .51 , 3.52 , 3 . 52,3 . 27 
99,0 . 50,0.00, 17, 3 .51,3.52,3.52,3.26 
99 , 0 .50 , 0 . 00, 17,3 . 50,3 . 51,3 . 52,3 . 26 





Figura 5.8: Dados coletados na porta serial do Arduino receptor dos dados transmitidos 
pelo protocolo de comunicação TWI. 
de 25.28 n. O MOSFET utilizado para esta experiência era o único modelo disponível, 
possuindo uma resistência interna quando se encontra na região ativa (Rns(on)) de 3 n. 
Desta forma, a carga possui um total de aproximadamente 27.28 n. Sendo considerada 
a tensão nominal das células de lítio apresentada nas folhas de dados, a tensão total 
das quatro células de 3.78 V é 15.12 V. Foi realizada a divisão entre tensão e resistência, 
obtendo-se a corrente teórica de 0.55 A. Para avaliar se a resposta do algoritmo representa 
medidas confiáveis, foi preciso realizar o cálculo da quantidade de descarga nesta faixa de 
tempo. Assim em (5.10) representa-se a quantidade de carga elétrica descarga por este 




60 + 16) ·O 55= O 46 A 
3600 ' ' 
(5.10) 
A contabilização realizada pelo sistema da carga acumulada durante o período de 50 
minutos e 16 segundos resultou em 0,4 A. Comparando os dois resultados, a corrente 
consumida teórica e a corrente consumida prática, pelo sistema, representa um erro de 
aproximadamente 13.04%, isto ocorre devido à precisão do sensor de corrente, fazendo com 
que correntes com baixas amplitudes tendem a assumir valores de diferentes amplitudes, 
tendendo a um erro. Os dados utilizados para este teste está disponível no Apêndice A 
Na Figura 5.9 é mostrado o estado de carga, a corrente drenada em ampere para 
o descarregamento das células e a corrente consumida em ampere. O comportamento 
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Figura 5.9: Gráfico representando o estado da carga (linha azul), corrente drenada (linha 
verde) e corrente consumida (linha vermelha). 
A imagem passada representa o descarregamento das células de lítio. Desta forma, a 
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Figura 5.10: Gráfico representando a descarga das células de lítio, dividido em seis situa-
ções de testes. 
O gráfico da Figura 5.10 está dividido em seis partes, caracterizadas nas seguintes 
divisões: 
1. Inicialmente o sistema não apresenta descarga, logo em seguida é submetido a uma 
descarga, fazendo com que o estado de carga da bateria diminua. Como a descarga 
é realizada com uma carga resistiva, a descarga apresenta uma taxa constante, 
havendo oscilações devido aos fatores, explicados anteriormente, presentes no sensor 
de corrente ACS712; 
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2. Logo em seguida, o sensor LM35 é submetido a um aumento de temperatura, si-
mulando uma possível elevação na temperatura da bateria. Se houver um aumento 
excessivo, a mais do que o limite inicialmente configurado, o sistema é desligado, 
retornando ao descarregamento quando a temperatura for menor do que o limite 
configurado; 
3. O sistema volta a funcionar normalmente como na primeira parte do teste; 
4. Foi feita uma descarga com uma carga que consome uma corrente elevada, com 
a finalidade de verificar se o sistema está a responder à configuração inicial de 
descarga. Desta maneira, o sistema foi desligado devido à corrente ser maior do 
que a corrente configurada inicialmente, desligando a carga e descarga, emitindo 
um alerta em um LED vermelho, sendo reativado quando pressionado o botão para 
verificação da mensagem no dísplay; 
5. Depois disto, o sistema é descarregado até o limite da configuração inicial do estado 
de carga, havendo uma variação na corrente, explicado anteriormente no primeiro 
tópico; 
6. A descarga é desligada devido o limite do estado de carga configurado do sistema. 
Uma solução adotada para haver a diminuição do erro acumulado durante o processo 
de carregamento e descarregamento da bateria é a contabilização da corrente de carre-
gamento subtraída da corrente de descarregamento acumulada, até se anular. Quando 
nula, o carregamento prossegue enquanto a corrente de carga não atingir 1/10 da corrente 
configurada de carregamento. 
Durante a carga foi realizado o teste sobre o comportamento do sistema quando é 
elevada a temperatura. Para isso, foi preciso simular um aumento da mesma no sensor de 
temperatura. A Figura 5.12 mostra o comportamento do sistema e a seguir são explicadas 
as divisões da imagem. Os dados deste teste estão disponíveis no Apêndice B. 
1. Inicialmente o sistema está a ser carregado, a linha azul representado o estado de 
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Figura 5.11: Gráfico representando a carga das células de lítio, dividido em três situações 
de testes. 
carga, que está a aumentar. A corrente, representada pela linha vermelha, sofre al-
gumas variações devido ao erro que é encontrado nas medidas do sensor de corrente; 
2. Logo em seguida o sensor de temperatura é submetido a um aumento da sua tem-
peratura afim de simular o aquecimento das células de lítio. Quando a temperatura 
alcança o limite da temperatura configurada, o processo de carregamento é desligado 
e a corrente é cortada; 
3. A temperatura diminui e o processo de carga volta à atividade, finalizando o ciclo 
de teste. 
Com a finalidade de avaliar a função desenvolvida que substitui o componente uti-
lizado no primeiro circuito, o Real Time Clock (RTC), o sistema foi submetido a uma 
tensão, sendo a mesma simulada por uma fonte de tensão de bancada presente no la-
boratório. Desta forma, o sistema recebe uma corrente, simulando a geração de energia 
elétrica quando o painel fotovoltaico é submetido a uma irradiação solar, fazendo com 
que seja carregada a bateria e contabilizada a carga acumulada. Em seguida, a fonte 
de tensão é desligada, simulando o passar do dia, neste caso à noite, fazendo com que a 
descarga seja acionada. Com este teste, sendo o mesmo repetido a cada cinco minutos 
aproximadamente, os dados referentes à carga e descarga acumuladas numa base diária 
são gravados na memória EEPROM do Arduino. A Figura 5.12 mostra os dados gravados 
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e os dias incrementados, confirmando a funcionalidade do algoritmo desenvolvido. 
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Figura 5.12: Leitura dos dados simulados na plataforma desenvolvida. 
79 
O circuito projetado contou com o uso do Arduino UNO durante o processo de testes 
devido a facilidade em obter acesso a porta série e avaliação das medidas coletadas no 
mesmo. Foi verificado que o consumo de energia de um Arduino UNO prejudicaria o 
desempenho do sistema, pois o mesmo tem um consumo elevado de energia durante o 
processo de leitura. 
A avaliação do consumo do Arduino consiste em verificar a corrente drenada da fonte 
durante o funcionamento do algoritmo desenvolvido para o sistema. Desta forma, a Tabela 
5.2 mostra o consumo do Arduino UNO em operação. 
Com os dados apresentados na Tabela 5.2 é verificado uma diferença nos valores das 
correntes quando se tem o microcontrolador no seu pleno funcionamento e quando se tem 
o mesmo no modo sleep ou quando é feito a alimentação do display OLED, sendo mos-
trado um menor consumo quando se tem o microcontrolador nos modos sleep interrupção 
externa e modo sleep WDT. O Arduino possui muitos periféricos em seu hardware fazendo 
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Tabela 5.2: Medidas realizadas no funcionamento do Arduino UNO. 
Estado do programa 
Modo normal 
Modo sleep interrupção externa 
Modo sleep WDT 






com que o seu consumo aumente. Uma forma de diminuir este consumo é a utilização de 
um microcontrolador com os periféricos necessários somente para aplicação desejada. 
Capítulo 6 
Conclusões 
O principal objetivo do trabalho consistiu no desenvolvimento de um sistema capaz de 
monitorizar a carga e descarga das células reutilizadas de lítio em um sistema composto 
por componentes de baixo custo, assim como gerir a quantidade de carga disponível, 
temperatura do conjunto de células e alimentar um projetar a LED para ser utilizado em 
carriças e estábulos, lugares onde não há acesso à rede pública de distribuição de energia 
elétrica. Inicialmente foi planeado e realizada a montagem do circuito da primeira solução. 
Feito isto, este circuito foi submetido a testes, verificando que este sistema possuía diversas 
deficiências, além da sua constituição conter periféricos que poderiam ser substituídos por 
funções na programação do microcontrolador, garantindo uma economia no custo final 
do projeto. Observado estas deficiências, foi feito um segundo circuito, no qual houve 
algumas substituições tanto na parte física como na programação do microcontrolador, o 
que possibilitou a realização dos testes mostrados no Capítulo 5. 
Os testes aplicados e apresentados na secção 5.2 do Capítulo 5 tem como finalidade 
verificar a funcionalidade do sistema desenvolvido. Primeiramente foi realizado a inici-
alização do sistema, com a finalidade de verificar se o algoritmo estava correto quanto 
à recepção dos dados a serem gravados na memória interna do microcontrolador, repre-
sentando os dados da configuração inicial do sistema. Com o teste de carga e descarga 
realizado pelo sistema, foi possível detectar problemas nas medições de corrente, devido 
à precisão do sensor de corrente utilizado. Os dados referente a carga foram mostrados 
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no capítulo anterior além de estar presente no Apêndice B, verificando o correto balan-
ceamento das células reutilizadas de lítio. Os dados relativos a descarga foram também 
apresentados na forma de gráficos, os mesmos presentes no Apêndice A, mostrando as 
respostas do sistema em relação a eventos provocados propositadamente, a fim de veri-
ficar a resposta do sistema. Com os resultados apresentados na secção 5.2 do Capítulo 
5 é conclusivo que ambos, carga/descarga, possuem o comportamento necessário para o 
correto funcionamento do sistema. 
A estratégia utilizada no algoritmo para economia de energia provou ser eficiente, visto 
que a Tabela 5.2 apresenta os resultados do Arduino em uma atividade normal compa-
rando com os demais estados de funcionamento do mesmo. Na programação utilizada, o 
Arduino encontra-se no modo sleep na maior parte do tempo, sendo feitas as devidas lei-
turas a cada oito segundos, ou quando há eventos que necessitem ser monitorizados como 
a carga/descarga da bateria, ou quando o usuário pressiona o botão para verificação de 
informações do sistema no dísplay. Caso contrário o microcontrolador entra em modo 
sleep, reduzindo o consumo energético. Com estas ações do algoritmo é verificado uma 
economia significativa de energia no sistema. 
Os testes foram conduzidos para baixas correntes, o que tornou os resultados impreci-
sos, devido ao sensor que foi utilizado, com uma faixa de corrente de menos trinta a trinta 
amperes. Além disto, há a limitação do conversor analógico para digital do Arduino, pos-
suindo 10 bits de resolução, reduzindo a confiabilidade das medidas, tanto da corrente, 
quanto das tensões das células de lítio. 
Com o sistema desenvolvido foi verificado a possibilidade de aplicação em diversas 
outras cargas, pois o mesmo é comparado a uma caixa preta, a qual possui saída para 
alimentar uma carga, entrada para carregar a bateria e uma saída para obtenção dos 
dados relativos a corrente de descarga/carga, capacidade e temperatura da bateria. Para 
outras aplicações torna-se necessário verificar se é preciso ser feito ajustes na configuração 
inicial, além de avaliar se a parte física atende a aplicação desejada. 
Diante aos resultados, é conclusivo que o sistema possui a funcionalidade desejada, 
permitindo o uso das células de lítio reutilizadas para aplicação da proposta da dissertação. 
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Com os dados apresentados nesta dissertação foi produzido um artigo científico apre-
sentado no Apendice C e que será oportunamente submetido a um congresso relacionado 
a área tratada nesta dissertação. 
6.1 Trabalhos futuros 
Para os trabalhos futuros correlacionados ao trabalho desenvolvido nesta dissertação 
é sugestionado desenvolver os seguintes tópicos: 
• Unir todos os componentes utilizados no circuito proposto afim de fazer uma placa 
comercial e de fácil instalação, avaliando como é o comportamento do circuito total; 
• Projetar ou pesquisar um recipiente adequado com proteção adequada para insta-
lação do sistema; 
• Utilizar a placa desenvolvida na etapa anterior e o recipiente para ser implantados 
na prática em alguma corriça ou estábulo; 
• Avaliar os dados recolhidos no item anterior e verificar as leis existentes para im-
plantação deste produto no mercado comercial. 
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Apêndice A 
Descarregamento das células de lítio 
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Corrente 
Temperatura soe (96) Corrente (A) consumida Cell_1 (V) Cell_2 (V) Cell_3 (V) Ceii_4M Tempo (s) 
(A) 
(•C) 
100 o o 14 4,11 4,22 4,16 4,15 8 
100 o o 14 3,77 3,71 3,38 3,55 16 
99 0,62 o 15 3,76 3,69 3,4 3,51 24 
99 0,62 o 14 3,76 3,69 3,27 3,52 32 
99 0,62 o 14 3,75 3,69 3,21 3,52 40 
99 0,62 o 14 3,75 3,67 3,21 3,5 48 
99 0,62 o 14 3,75 3,67 3,2 3,48 56 
99 0,62 o 15 3,74 3,67 3,2 3,46 64 
99 0,5 o 15 3,74 3,66 3,41 3,45 72 
99 0,5 -0,01 15 3,72 3,66 3,22 3,46 80 
99 0,62 -0,01 16 3,72 3,65 3,22 3,45 88 
99 0,62 -0,01 14 3,72 3,65 3,24 3,45 96 
99 0,5 -0,01 15 3,72 3,65 3,2 3,44 104 
99 0,5 -0,01 15 3,72 3,65 3,22 3,44 112 
99 0,5 -0,01 14 3,71 3,64 3,36 3,43 120 
99 0,5 -0,01 15 3,7 3,64 3,38 3,42 128 
99 0,5 -0,01 16 3,7 3,64 3,38 3,43 136 
98 0,5 -0,01 16 3,7 3,64 3,36 3,42 144 
98 0,5 -0,02 15 3,7 3,63 3,21 3,43 152 
98 0,5 -0,02 15 3,69 3,64 3,18 3,42 160 
98 0,5 -0,02 15 3,69 3,64 3,15 3,43 168 
98 0,5 -0,02 15 3,68 3,63 3,35 3,42 176 
98 0,5 -0,02 15 3,68 3,64 3,29 3,42 184 
98 0,5 -0,02 16 3,68 3,64 3,15 3,43 192 
98 0,5 -0,02 15 3,67 3,64 3,39 3,42 200 
98 0,5 -0,02 15 3,67 3,64 3,11 3,43 208 
98 0,5 -0,02 15 3,67 3,63 3,15 3,43 216 
98 0,5 -0,03 15 3,66 3,63 3,13 3,42 224 
98 0,5 -0,03 15 3,66 3,63 3,13 3,42 232 
98 0,5 -0,03 15 3,65 3,63 3,29 3,41 240 
98 0,5 -0,03 14 3,65 3,63 3,29 3,41 248 
98 0,5 -0,03 15 3,65 3,63 3,28 3,41 256 
98 0,5 -0,03 15 3,65 3,63 3,25 3,4 264 
98 0,5 -0,03 14 3,64 3,62 3,22 3,4 272 
98 0,5 -0,03 15 3,64 3,63 3,21 3,4 280 
97 0,5 -0,04 15 3,64 3,63 3,2 3,4 288 
97 0,5 -0,04 15 3,63 3,63 3,17 3,4 296 
97 0,5 -0,04 15 3,63 3,62 3,17 3,4 304 
97 0,5 -0,04 15 3,62 3,62 3,19 3,4 312 
97 0,5 -0,04 15 3,62 3,63 3,18 3,4 320 
97 0,5 -0,04 15 3,62 3,63 3,19 3,4 328 
97 0,5 -0,04 15 3,61 3,63 3,17 3,4 336 
97 0,5 -0,04 15 3,6 3,63 3,17 3,4 344 
97 0,5 -0,04 15 3,61 3,62 3,14 3,4 352 
97 0,5 -0,05 15 3,61 3,63 3,18 3,4 360 
97 0,5 -0,05 14 3,6 3,63 3,16 3,4 368 
97 0,5 -0,05 15 3,59 3,62 3,14 3,4 376 
97 0,5 -0,05 15 3,59 3,62 3,1 3,4 384 
97 0,5 -0,05 15 3,59 3,63 3,1 3,4 392 
97 0,5 -0,05 15 3,58 3,62 3,11 3,4 400 
97 0,5 -0,05 15 3,58 3,63 3,11 3,39 408 
97 0,5 -0,05 15 3,57 3,62 3,13 3,39 416 
97 0,5 -0,05 15 3,57 3,63 3,1 3,4 424 
96 0,5 -0,06 15 3,57 3,62 3,13 3,39 432 
96 0,5 -0,06 15 3,56 3,62 3,12 3,4 440 
96 0,5 -0,06 15 3,56 3,62 3,11 3,39 448 
96 0,5 -0,06 15 3,56 3,62 3,11 3,39 456 
96 0,62 -0,06 15 3,55 3,62 3,12 3,39 464 
96 0,5 -0,06 15 3,54 3,61 3,15 3,39 472 
96 0,5 -0,06 15 3,54 3,61 3,16 3,39 480 
96 0,5 -0,06 15 3,54 3,61 3,14 3,39 488 
96 0,5 -0,06 15 3,53 3,61 3,12 3,39 496 
96 0,5 -0,07 15 3,53 3,61 3,12 3,39 504 
96 0,5 -0,07 15 3,53 3,61 3,11 3,39 512 
96 0,5 -0,07 15 3,52 3,61 3,12 3,39 520 
96 0,5 -0,07 15 3,52 3,61 3,1 3,39 528 
96 0,5 -0,07 15 3,52 3,61 3,09 3,39 536 
96 0,5 -0,07 15 3,51 3,61 3,11 3,39 544 
96 0,5 -0,07 15 3,52 3,61 3,13 3,39 552 
96 0,5 -0,07 15 3,51 3,61 3,07 3,39 560 
96 0,5 -0,07 15 3,5 3,61 3,12 3,38 568 
95 0,5 -0,08 16 3,5 3,61 3,11 3,39 576 
95 0,5 -0,08 15 3,49 3,61 3,09 3,39 584 
95 0,5 -0,08 15 3,49 3,61 3,07 3,38 592 
95 0,5 -0,08 15 3,48 3,61 3,08 3,38 600 
95 0,5 -0,08 15 3,48 3,61 3,05 3,38 608 
95 0,5 -0,08 15 3,48 3,61 3,06 3,38 616 
95 0,5 -0,08 15 3,47 3,61 3,14 3,38 624 
95 0,5 -0,08 15 3,47 3,61 3,13 3,38 632 
95 0,5 -0,08 15 3,46 3,6 3,12 3,38 640 
95 0,5 -0,09 15 3,46 3,61 3,11 3,38 648 
95 0,5 -0,09 15 3,46 3,6 3,12 3,37 656 
95 0,5 -0,09 15 3,45 3,6 3,12 3,38 664 
95 0,5 -0,09 15 3,45 3,6 3,1 3,38 672 
95 0,5 -0,09 15 3,44 3,61 3,04 3,38 680 
95 0,5 -0,09 15 3,44 3,61 3,11 3,38 688 
95 0,5 -0,09 15 3,44 3,6 3,12 3,38 696 
95 0,5 -0,09 15 3,43 3,6 3,19 3,37 704 
95 0,5 -0,09 15 3,43 3,6 3,13 3,37 712 
94 0,5 -0,1 15 3,43 3,6 3,11 3,37 720 
94 0,5 -0,1 15 3,42 3,6 3,11 3,37 728 
94 0,5 -0,1 16 3,42 3,6 3,06 3,38 736 
94 0,5 -0,1 15 3,42 3,6 3,12 3,37 744 
94 0,5 -0,1 15 3,41 3,6 3,1 3,37 752 
94 0,5 -0,1 15 3,41 3,6 3,08 3,37 760 
94 0,5 -0,1 15 3,41 3,6 3,06 3,37 768 
94 0,5 -0,1 15 3,41 3,6 3,07 3,37 776 
94 0,5 -0,1 15 3,4 3,6 3,17 3,37 784 
94 0,5 -0,11 15 3,4 3,6 3,16 3,37 792 
94 0,5 -0,11 15 3,39 3,6 3,08 3,38 800 
94 0,5 -0,11 15 3,39 3,6 3,08 3,37 808 
94 0,5 -0,11 15 3,38 3,6 3,12 3,37 816 
94 0,5 -0,11 15 3,39 3,6 3,09 3,37 824 
94 0,5 -0,11 15 3,38 3,6 3,09 3,37 832 
94 0,5 -0,11 15 3,38 3,59 3,16 3,37 840 
94 0,5 -0,11 15 3,37 3,6 3,12 3,37 848 
94 0,5 -0,11 15 3,37 3,6 3,1 3,37 856 
93 0,5 -0,12 15 3,37 3,6 3,12 3,37 864 
93 0,5 -0,12 15 3,37 3,59 3,08 3,37 872 
93 0,5 -0,12 15 3,36 3,6 3,15 3,36 880 
93 0,5 -0,12 15 3,36 3,6 3,11 3,36 888 
93 0,5 -0,12 15 3,36 3,59 3,22 3,36 896 
93 0,5 -0,12 15 3,35 3,59 3,2 3,36 904 
93 0,5 -0,12 16 3,35 3,59 3,21 3,36 912 
93 0,5 -0,12 16 3,35 3,59 3,26 3,36 920 
93 0,5 -0,12 15 3,34 3,59 3,28 3,35 928 
93 0,5 -0,13 16 3,34 3,59 3,24 3,36 936 
93 0,5 -0,13 15 3,33 3,59 3,23 3,36 944 
93 0,5 -0,13 15 3,34 3,59 3,22 3,36 952 
93 0,5 -0,13 15 3,33 3,59 3,24 3,35 960 
93 0,5 -0,13 15 3,33 3,58 3,2 3,36 968 
93 0,5 -0,13 16 3,33 3,59 3,25 3,35 976 
93 0,5 -0,13 16 3,33 3,59 3,22 3,35 984 
93 0,5 -0,13 15 3,32 3,59 3,24 3,35 992 
93 0,5 -0,13 15 3,32 3,59 3,25 3,35 1000 
92 0,5 -0,14 15 3,32 3,59 3,25 3,35 1008 
92 0,5 -0,14 16 3,32 3,59 3,24 3,35 1016 
92 0,5 -0,14 15 3,32 3,59 3,25 3,35 1024 
92 0,5 -0,14 16 3,31 3,59 3,27 3,35 1032 
92 0,5 -0,14 15 3,31 3,59 3,23 3,35 1040 
92 0,5 -0,14 15 3,31 3,59 3,22 3,35 1048 
92 0,5 -0,14 15 3,31 3,59 3,21 3,35 1056 
92 0,5 -0,14 16 3,31 3,58 3,22 3,35 1064 
92 0,5 -0,14 15 3,31 3,59 3,21 3,35 1072 
92 0,5 -0,15 15 3,31 3,59 3,2 3,35 1080 
92 0,5 -0,15 15 3,3 3,58 3,22 3,35 1088 
92 0,5 -0,15 15 3,3 3,59 3,25 3,35 1096 
92 0,5 -0,15 15 3,3 3,58 3,21 3,35 1104 
92 0,5 -0,15 15 3,3 3,59 3,21 3,35 1112 
92 0,5 -0,15 15 3,29 3,58 3,23 3,34 1120 
92 0,5 -0,15 15 3,29 3,59 3,26 3,34 1128 
92 0,5 -0,15 15 3,29 3,58 3,22 3,34 1136 
92 0,5 -0,15 15 3,29 3,59 3,23 3,34 1144 
91 0,5 -0,16 16 3,29 3,58 3,25 3,34 1152 
91 0,5 -0,16 16 3,28 3,58 3,25 3,34 1160 
91 0,5 -0,16 16 3,29 3,58 3,25 3,34 1168 
91 0,5 -0,16 16 3,28 3,58 3,24 3,34 1176 
91 0,5 -0,16 16 3,28 3,57 3,24 3,34 1184 
91 0,5 -0,16 15 3,28 3,58 3,24 3,34 1192 
91 0,5 -0,16 16 3,27 3,57 3,24 3,34 1200 
91 0,5 -0,16 15 3,27 3,58 3,26 3,34 1208 
91 0,5 -0,16 16 3,27 3,58 3,26 3,34 1216 
91 0,5 -0,17 15 3,27 3,57 3,26 3,33 1224 
91 0,5 -0,17 16 3,27 3,58 3,24 3,33 1232 
91 0,5 -0,17 16 3,27 3,58 3,23 3,33 1240 
91 0,5 -0,17 16 3,26 3,58 3,23 3,33 1248 
91 0,5 -0,17 15 3,26 3,58 3,25 3,33 1256 
91 0,5 -0,17 16 3,26 3,58 3,25 3,33 1264 
91 0,5 -0,17 15 3,26 3,58 3,26 3,33 1272 
91 0,5 -0,17 15 3,26 3,57 3,28 3,33 1280 
91 0,5 -0,17 16 3,25 3,58 3,29 3,33 1288 
90 0,5 -0,18 16 3,25 3,57 3,29 3,33 1296 
90 0,5 -0,18 16 3,25 3,57 3,29 3,32 1304 
90 0,5 -0,18 16 3,25 3,57 3,28 3,33 1312 
90 0,5 -0,18 16 3,25 3,58 3,28 3,32 1320 
90 0,5 -0,18 15 3,24 3,57 3,27 3,33 1328 
90 0,5 -0,18 16 3,24 3,57 3,26 3,32 1336 
90 0,5 -0,18 15 3,24 3,57 3,25 3,32 1344 
90 0,5 -0,18 16 3,24 3,57 3,23 3,32 1352 
90 0,5 -0,18 16 3,24 3,58 3,23 3,32 1360 
90 0,5 -0,19 15 3,24 3,57 3,23 3,32 1368 
90 0,5 -0,19 15 3,24 3,57 3,24 3,32 1376 
90 0,5 -0,19 15 3,24 3,57 3,22 3,32 1384 
90 0,5 -0,19 16 3,24 3,57 3,23 3,32 1392 
90 0,5 -0,19 16 3,23 3,57 3,23 3,32 1400 
90 0,5 -0,19 16 3,23 3,57 3,24 3,32 1408 
90 0,5 -0,19 16 3,22 3,57 3,24 3,32 1416 
90 0,5 -0,19 15 3,23 3,57 3,24 3,32 1424 
90 0,5 -0,19 16 3,22 3,57 3,24 3,32 1432 
89 0,5 -0,2 16 3,22 3,57 3,24 3,32 1440 
89 0,5 -0,2 15 3,22 3,57 3,24 3,32 1448 
89 0,5 -0,2 15 3,22 3,56 3,24 3,32 1456 
89 0,5 -0,2 15 3,22 3,57 3,23 3,32 1464 
89 0,5 -0,2 16 3,22 3,57 3,23 3,32 1472 
89 0,5 -0,2 15 3,22 3,56 3,22 3,32 1480 
89 0,5 -0,2 15 3,22 3,56 3,22 3,31 1488 
89 0,5 -0,2 16 3,22 3,56 3,23 3,32 1496 
89 0,5 -0,2 16 3,21 3,56 3,24 3,31 1504 
89 0,5 -0,21 15 3,21 3,56 3,23 3,32 1512 
89 0,5 -0,21 16 3,21 3,56 3,22 3,32 1520 
89 0,5 -0,21 15 3,21 3,56 3,23 3,31 1528 
89 0,5 -0,21 16 3,21 3,56 3,22 3,31 1536 
89 0,5 -0,21 15 3,21 3,56 3,2 3,31 1544 
89 0,5 -0,21 16 3,2 3,56 3,2 3,31 1552 
89 0,5 -0,21 16 3,2 3,56 3,2 3,31 1560 
89 0,5 -0,21 16 3,2 3,56 3,17 3,31 1568 
89 0,5 -0,21 16 3,19 3,56 3,2 3,3 1576 
88 0,5 -0,22 16 3,2 3,55 3,2 3,3 1584 
88 0,5 -0,22 17 3,2 3,56 3,17 3,3 1592 
88 0,5 -0,22 16 3,2 3,56 3,17 3,3 1600 
88 0,5 -0,22 17 3,19 3,55 3,17 3,3 1608 
88 0,5 -0,22 17 3,19 3,55 3,18 3,3 1616 
88 0,5 -0,22 20 3,19 3,54 3,13 3,3 1624 
88 0,5 -0,22 23 3,19 3,55 3,1 3,3 1632 
88 0,5 -0,22 26 3,19 3,55 3,12 3,3 1640 
88 0,5 -0,22 27 3,19 3,55 3,14 3,3 1648 
88 0,5 -0,23 29 3,19 3,55 3,13 3,3 1656 
88 0,5 -0,23 28 3,17 3,55 3,11 3,3 1664 
88 0,5 -0,23 44 3,17 3,55 3,13 3,29 1672 
88 0,5 -0,23 56 3,17 3,55 3,13 3,3 1680 
88 o -0,23 61 3,57 3,93 3,87 3,86 1688 
88 o -0,23 66 3,6 3,93 3,87 3,87 1696 
88 o -0,23 67 3,61 3,94 3,88 3,87 1704 
88 o -0,23 64 3,62 3,94 3,88 3,87 1712 
88 o -0,23 64 3,63 3,95 3,89 3,88 1720 
88 o -0,23 69 3,64 3,95 3,89 3,88 1728 
88 o -0,23 71 3,64 3,95 3,89 3,88 1736 
88 o -0,23 51 3,3 3,58 3,19 3,32 1744 
88 0,5 -0,23 39 3,28 3,57 3,16 3,31 1752 
88 0,5 -0,23 31 3,26 3,56 3,17 3,31 1760 
88 0,5 -0,23 26 3,25 3,56 3,19 3,3 1768 
88 0,5 -0,23 24 3,24 3,55 3,2 3,29 1776 
88 0,5 -0,23 21 3,23 3,54 3,2 3,29 1784 
87 0,5 -0,24 20 3,22 3,55 3,21 3,29 1792 
87 0,5 -0,24 20 3,21 3,54 3,2 3,29 1800 
87 0,5 -0,24 18 3,21 3,54 3,21 3,28 1808 
87 0,5 -0,24 18 3,2 3,55 3,22 3,28 1816 
87 0,5 -0,24 18 3,19 3,54 3,22 3,28 1824 
87 0,5 -0,24 18 3,19 3,54 3,2 3,28 1832 
87 0,5 -0,24 17 3,18 3,54 3,2 3,27 1840 
87 0,5 -0,24 17 3,18 3,54 3,2 3,28 1848 
87 0,5 -0,24 17 3,18 3,54 3,19 3,28 1856 
87 0,5 -0,25 17 3,18 3,54 3,17 3,28 1864 
87 0,5 -0,25 17 3,17 3,54 3,18 3,28 1872 
87 0,5 -0,25 17 3,17 3,54 3,18 3,28 1880 
87 0,5 -0,25 16 3,16 3,54 3,17 3,28 1888 
87 0,5 -0,25 18 3,16 3,54 3,18 3,27 1896 
87 0,5 -0,25 16 3,16 3,54 3,18 3,27 1904 
87 0,5 -0,25 16 3,15 3,53 3,16 3,28 1912 
87 0,5 -0,25 16 3,16 3,53 3,15 3,27 1920 
87 0,5 -0,25 16 3,15 3,53 3,14 3,27 1928 
86 0,5 -0,26 16 3,15 3,53 3,15 3,27 1936 
86 0,5 -0,26 16 3,15 3,53 3,15 3,27 1944 
86 0,5 -0,26 16 3,14 3,53 3,15 3,27 1952 
86 0,5 -0,26 16 3,14 3,53 3,14 3,27 1960 
86 0,5 -0,26 16 3,14 3,53 3,13 3,27 1968 
86 0,5 -0,26 16 3,14 3,52 3,12 3,27 1976 
86 0,5 -0,26 16 3,14 3,53 3,13 3,27 1984 
86 0,5 -0,26 16 3,13 3,53 3,13 3,27 1992 
86 0,5 -0,26 16 3,13 3,53 3,11 3,27 2000 
86 0,5 -0,27 16 3,13 3,53 3,12 3,26 2008 
86 0,5 -0,27 16 3,13 3,53 3,13 3,27 2016 
86 0,5 -0,27 16 3,13 3,53 3,13 3,27 2024 
86 0,5 -0,27 16 3,13 3,53 3,1 3,26 2032 
86 0,5 -0,27 16 3,12 3,52 3,14 3,27 2040 
86 0,5 -0,27 16 3,12 3,53 3,12 3,26 2048 
86 0,5 -0,27 16 3,12 3,53 3,09 3,26 2056 
86 0,5 -0,27 16 3,12 3,53 3,08 3,26 2064 
86 0,5 -0,27 16 3,11 3,52 3,09 3,26 2072 
85 0,5 -0,28 17 3,12 3,52 3,03 3,26 2080 
85 0,5 -0,28 16 3,11 3,52 3,06 3,27 2088 
85 0,5 -0,28 16 3,11 3,52 3,09 3,26 2096 
85 1,5 -0,28 16 2,55 2,9 2,62 2,89 2104 
85 1,5 -0,28 16 2,55 2,9 2,62 2,89 2112 
85 o -0,28 16 3,32 3,61 3,21 3,37 2120 
85 o -0,28 16 3,41 3,67 3,29 3,44 2128 
85 o -0,28 16 3,47 3,72 3,33 3,53 2136 
85 0,5 -0,28 16 3,11 3,52 3,04 3,26 2144 
85 0,5 -0,28 15 3,1 3,52 3,07 3,26 2152 
85 0,5 -0,28 16 3,1 3,52 3,09 3,26 2160 
85 0,5 -0,28 16 3,1 3,52 3,03 3,26 2168 
85 0,5 -0,28 16 3,1 3,52 3,06 3,25 2176 
85 0,5 -0,29 16 3,1 3,51 3,08 3,26 2184 
85 0,5 -0,29 16 3,09 3,52 3,02 3,26 2192 
85 0,5 -0,29 16 3,09 3,52 3,09 3,25 2200 
85 0,5 -0,29 16 3,08 3,51 3,18 3,25 2208 
85 0,5 -0,29 16 3,08 3,51 3,13 3,25 2216 
85 0,5 -0,29 17 3,08 3,52 2,96 3,26 2224 
85 0,5 -0,29 16 3,08 3,51 3,09 3,25 2232 
85 0,5 -0,29 16 3,07 3,52 3,02 3,25 2240 
85 0,5 -0,29 16 3,08 3,51 3,02 3,25 2248 
84 0,5 -0,3 16 3,08 3,52 2,97 3,26 2256 
84 0,5 -0,3 15 3,07 3,52 2,94 3,26 2264 
84 0,5 -0,3 17 3,08 3,51 3,01 3,26 2272 
84 0,5 -0,3 16 3,07 3,51 3 3,25 2280 
84 0,5 -0,3 16 3,07 3,51 2,98 3,26 2288 
84 0,5 -0,3 16 3,07 3,51 2,99 3,25 2296 
84 0,37 -0,3 15 3,07 3,51 2,97 3,25 2304 
84 0,5 -0,3 16 3,06 3,52 2,94 3,24 2312 
84 0,5 -0,3 16 3,06 3,51 2,97 3,24 2320 
84 0,5 -0,3 16 3,06 3,51 2,98 3,24 2328 
84 0,5 -0,31 16 3,06 3,51 2,98 3,24 2336 
84 0,5 -0,31 16 3,05 3,51 2,97 3,24 2344 
84 0,5 -0,31 17 3,05 3,51 2,97 3,24 2352 
84 0,5 -0,31 16 3,05 3,51 2,97 3,24 2360 
84 0,37 -0,31 17 3,05 3,51 2,98 3,24 2368 
84 0,5 -0,31 16 3,04 3,51 2,97 3,24 2376 
84 0,5 -0,31 16 3,04 3,51 2,98 3,24 2384 
84 0,5 -0,31 16 3,04 3,51 2,97 3,24 2392 
84 0,5 -0,31 16 3,04 3,5 2,96 3,24 2400 
83 0,5 -0,32 16 3,04 3,51 2,96 3,24 2408 
83 0,5 -0,32 16 3,03 3,51 2,97 3,24 2416 
83 0,5 -0,32 15 3,03 3,51 2,98 3,24 2424 
83 0,5 -0,32 16 3,03 3,51 2,98 3,23 2432 
83 0,5 -0,32 16 3,02 3,51 2,96 3,23 2440 
83 0,5 -0,32 16 3,02 3,51 2,97 3,23 2448 
83 0,5 -0,32 16 3,01 3,5 2,97 3,24 2456 
83 0,5 -0,32 15 3,01 3,5 2,97 3,24 2464 
83 0,5 -0,32 15 3,01 3,5 2,96 3,23 2472 
83 0,5 -0,33 16 3,01 3,51 2,95 3,23 2480 
83 0,5 -0,33 15 3,01 3,5 2,96 3,23 2488 
83 0,5 -0,33 15 3 3,49 2,95 3,23 2496 
83 0,37 -0,33 16 3 3,5 2,96 3,23 2504 
83 0,5 -0,33 15 3 3,5 2,96 3,23 2512 
83 0,5 -0,33 15 3 3,5 2,96 3,23 2520 
83 0,5 -0,33 16 2,99 3,5 2,95 3,23 2528 
83 0,5 -0,33 16 2,99 3,5 2,95 3,23 2536 
83 0,5 -0,33 16 2,99 3,5 2,96 3,23 2544 
82 0,5 -0,34 15 2,99 3,5 2,97 3,23 2552 
82 0,5 -0,34 16 2,98 3,5 2,98 3,23 2560 
82 0,5 -0,34 16 2,98 3,5 2,96 3,23 2568 
82 0,5 -0,34 16 2,98 3,5 2,99 3,23 2576 
82 0,5 -0,34 16 2,98 3,5 2,94 3,23 2584 
82 0,5 -0,34 16 2,97 3,5 2,95 3,23 2592 
82 0,5 -0,34 16 2,97 3,5 2,98 3,23 2600 
82 0,5 -0,34 15 2,97 3,5 2,98 3,23 2608 
82 0,5 -0,34 16 2,97 3,49 2,96 3,22 2616 
82 0,37 -0,35 16 2,96 3,5 2,95 3,23 2624 
82 0,5 -0,35 15 2,96 3,5 2,95 3,23 2632 
82 0,5 -0,35 16 2,96 3,5 2,95 3,22 2640 
82 0,5 -0,35 16 2,95 3,5 2,95 3,23 2648 
82 0,5 -0,35 16 2,95 3,5 2,95 3,22 2656 
82 0,5 -0,35 16 2,95 3,5 2,93 3,22 2664 
82 0,5 -0,35 15 2,94 3,49 2,95 3,21 2672 
82 0,5 -0,35 16 2,94 3,5 2,96 3,22 2680 
82 0,5 -0,35 16 2,93 3,49 2,95 3,22 2688 
81 0,5 -0,36 16 2,93 3,5 2,96 3,22 2696 
81 0,37 -0,36 15 2,93 3,5 2,97 3,22 2704 
81 0,5 -0,36 15 2,92 3,49 2,99 3,22 2712 
81 0,37 -0,36 16 2,92 3,49 2,98 3,21 2720 
81 0,5 -0,36 15 2,92 3,49 2,98 3,22 2728 
81 0,5 -0,36 16 2,91 3,49 2,97 3,21 2736 
81 0,5 -0,36 16 2,91 3,49 2,97 3,22 2744 
81 0,5 -0,36 16 2,91 3,49 2,97 3,22 2752 
81 0,5 -0,36 16 2,9 3,49 2,97 3,21 2760 
81 0,5 -0,36 16 2,9 3,49 2,99 3,22 2768 
81 0,5 -0,37 15 2,9 3,49 2,96 3,21 2776 
81 0,5 -0,37 16 2,89 3,49 2,97 3,22 2784 
81 0,5 -0,37 17 2,89 3,49 2,96 3,22 2792 
81 0,5 -0,37 16 2,88 3,49 2,96 3,21 2800 
81 0,5 -0,37 16 2,88 3,49 2,96 3,21 2808 
81 0,37 -0,37 16 2,88 3,49 2,96 3,21 2816 
81 0,5 -0,37 16 2,87 3,49 2,95 3,21 2824 
81 0,5 -0,37 16 2,87 3,49 2,95 3,21 2832 
81 0,37 -0,37 16 2,87 3,49 2,97 3,21 2840 
80 0,5 -0,38 16 2,85 3,49 2,95 3,21 2848 
80 0,5 -0,38 16 2,86 3,49 2,95 3,21 2856 
80 0,5 -0,38 16 2,85 3,49 2,94 3,21 2864 
80 0,5 -0,38 16 2,85 3,49 2,95 3,21 2872 
80 0,5 -0,38 16 2,84 3,49 2,94 3,21 2880 
80 0,5 -0,38 16 2,84 3,49 2,95 3,21 2888 
80 0,5 -0,38 16 2,83 3,48 2,94 3,21 2896 
80 0,37 -0,38 15 2,83 3,48 2,93 3,21 2904 
80 0,5 -0,38 16 2,83 3,49 2,94 3,21 2912 
80 0,5 -0,39 16 2,82 3,48 2,94 3,21 2920 
80 0,37 -0,39 16 2,82 3,48 2,96 3,2 2928 
80 0,5 -0,39 16 2,81 3,49 2,95 3,21 2936 
80 0,5 -0,39 17 2,81 3,48 2,96 3,21 2944 
80 0,5 -0,39 16 2,8 3,49 2,94 3,21 2952 
80 0,5 -0,39 16 2,79 3,48 2,95 3,21 2960 
80 0,37 -0,39 16 2,79 3,49 2,97 3,2 2968 
80 0,37 -0,39 16 2,78 3,48 2,97 3,2 2976 
80 0,5 -0,39 16 2,78 3,48 2,96 3,2 2984 
80 0,37 -0,39 16 2,77 3,48 2,95 3,2 2992 
80 0,5 -0,4 15 2,77 3,48 2,95 3,2 3000 
80 0,3 -0,4 16 3,3 3,84 3,75 3,79 3008 
80 o -0,4 16 3,74 4,1 4,31 4,19 3016 
Apêndice B 
Carregamento das células de lítio 
96 
soe (96) Corrente (A) Corrente Temperatura Cell_1 (V) Cell_2 (V) Cell_3 (V) Ceii_4(V) Tempo(s) 
consumida (A) ("C) 
80 o 0,4 o 3,69 3,75 3,67 3,78 8 
80 o 0,4 19 3,9 3,96 3,88 4 16 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,96 3,88 4 24 
80 0,32 0,39 18 3,9 3,96 3,88 3,99 32 
80 0,32 0,39 18 3,9 3,95 3,89 3,98 40 
80 0,32 0,39 18 3,92 3,95 3,88 3,99 48 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,95 3,87 4 56 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,96 3,87 4 64 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,96 3,88 3,99 72 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,95 3,88 4 80 
80 0,32 0,39 18 3,9 3,96 3,88 4 88 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,95 3,88 3,99 96 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,96 3,88 4 104 
80 0,32 0,39 18 3,9 3,96 3,88 4 112 
80 0,32 0,39 18 3,91 3,96 3,88 4 120 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,96 3,88 4 128 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,96 3,88 3,99 136 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,95 3,88 4 144 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,95 3,88 3,99 152 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,96 3,88 4 160 
80 0,32 0,38 19 3,9 3,96 3,88 3,99 168 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,97 3,88 4 176 
80 0,32 0,38 19 3,91 3,95 3,88 4 184 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,96 3,88 4 192 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,96 3,89 4 200 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,95 3,88 4 208 
80 0,32 0,38 18 3,91 3,95 3,88 4 216 
80 0,32 0,38 18 3,9 3,96 3,88 4 224 
80 0,32 0,38 18 3,9 3,96 3,88 4 232 
80 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 3,99 240 
80 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,89 4,01 248 
80 0,32 0,37 18 3,92 3,96 3,89 4 256 
80 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 3,99 264 
80 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,89 3,99 272 
80 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 3,99 280 
80 0,32 0,37 19 3,91 3,96 3,88 4 288 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,95 3,89 4 296 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,97 3,88 4 304 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 3,99 312 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 4 320 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,97 3,88 3,99 328 
81 0,32 0,37 18 3,9 3,96 3,88 3,99 336 
81 0,32 0,37 18 3,91 3,96 3,88 4 344 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,88 3,99 352 
81 0,32 0,36 18 3,9 3,97 3,88 3,99 360 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,88 4 368 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,88 3,99 376 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,97 3,88 4 384 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,89 3,99 392 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,89 4 400 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,88 3,99 408 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,97 3,88 3,99 416 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,89 3,99 424 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,97 3,89 3,99 432 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,88 4 440 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,97 3,89 3,99 448 
81 0,32 0,36 18 3,91 3,96 3,89 3,99 456 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,88 3,99 464 
81 0,32 0,35 18 3,92 3,96 3,88 3,99 472 
81 0,32 0,35 18 3,9 3,96 3,89 4 480 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,95 3,88 4 488 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,88 4 496 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,97 3,88 3,99 504 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,97 3,88 3,99 512 
81 0,32 0,35 19 3,91 3,97 3,89 4 520 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,89 3,99 528 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,88 4 536 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,97 3,89 3,99 544 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,88 3,99 552 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,95 3,89 4 560 
81 0,32 0,35 18 3,91 3,96 3,88 3,99 568 
82 0,32 0,34 18 3,92 3,96 3,89 4,01 576 
82 0,32 0,34 18 3,9 3,96 3,9 3,99 584 
82 0,32 0,34 18 3,92 3,96 3,89 4 592 
82 0,32 0,34 18 3,92 3,97 3,9 3,99 600 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,89 3,99 608 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,89 3,99 616 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,88 4 624 
82 0,32 0,34 17 3,92 3,97 3,88 3,99 632 
82 0,32 0,34 18 3,92 3,97 3,89 4 640 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,88 3,99 648 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,96 3,89 4 656 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,89 3,99 664 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,89 3,99 672 
82 0,32 0,34 18 3,91 3,97 3,89 4 680 
82 0,32 0,33 18 3,91 3,97 3,88 4 688 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,96 3,89 4 696 
82 0,32 0,33 18 3,91 3,97 3,89 4 704 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,96 3,89 4 712 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,89 3,99 720 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,89 3,99 728 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,9 4 736 
82 0,32 0,33 18 3,91 3,96 3,89 3,99 744 
82 0,32 0,33 19 3,91 3,97 3,89 4 752 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,96 3,89 3,99 760 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,89 4 768 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,89 3,99 776 
82 0,32 0,33 18 3,91 3,96 3,89 4 784 
82 0,32 0,33 18 3,92 3,97 3,89 4 792 
82 0,32 0,32 18 3,91 3,96 3,88 3,99 800 
82 0,32 0,32 18 3,91 3,97 3,89 4 808 
82 0,32 0,32 18 3,92 3,97 3,89 3,99 816 
82 0,32 0,32 18 3,92 3,96 3,89 3,99 824 
82 0,32 0,32 18 3,91 3,97 3,89 3,99 832 
82 0,32 0,32 18 3,91 3,97 3,9 3,99 840 
82 0,32 0,32 18 3,92 3,97 3,88 4 848 
83 0,32 0,32 18 3,91 3,97 3,89 4 856 
83 0,32 0,32 18 3,92 3,97 3,9 3,99 864 
83 0,32 0,32 18 3,91 3,97 3,89 3,99 872 
83 0,32 0,32 19 3,91 3,97 3,89 4 880 
83 0,32 0,32 17 3,92 3,97 3,89 4 888 
83 0,32 0,32 18 3,92 3,97 3,89 3,99 896 
83 0,32 0,32 18 3,91 3,96 3,89 3,99 904 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,96 3,89 4 912 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,97 3,9 4 920 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,97 3,89 3,99 928 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,97 3,89 3,99 936 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,97 3,89 4 944 
83 0,32 0,31 19 3,92 3,97 3,89 4 952 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,96 3,89 3,99 960 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,97 3,89 3,99 968 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,98 3,89 4 976 
83 0,32 0,31 18 3,93 3,97 3,9 3,99 984 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,98 3,9 4 992 
83 0,32 0,31 18 3,92 3,96 3,9 4 1000 
83 0,32 0,31 18 3,91 3,97 3,89 4 1008 
83 0,32 0,3 18 3,91 3,97 3,89 3,99 1016 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,89 4 1024 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 4 1032 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,89 4 1040 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,96 3,9 4 1048 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 4 1056 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,89 3,99 1064 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,89 4 1072 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,89 4 1080 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 4 1088 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 4 1096 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 4 1104 
83 0,32 0,3 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1112 
83 0,32 0,3 18 3,91 3,97 3,9 4 1120 
84 0,32 0,29 18 3,91 3,97 3,9 4 1128 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 4 1136 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1144 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 4 1152 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,96 3,89 4 1160 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,96 3,89 4 1168 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 4 1176 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,96 3,9 3,99 1184 
84 0,32 0,29 17 3,92 3,97 3,9 4 1192 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,96 3,9 4 1200 
84 0,32 0,29 17 3,91 3,97 3,9 4 1208 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 4 1216 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,97 3,9 4 1224 
84 0,32 0,29 18 3,92 3,96 3,9 3,99 1232 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,9 4 1240 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,91 3,99 1248 
84 0,32 0,28 18 3,91 3,96 3,89 3,99 1256 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,96 3,9 4 1264 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1272 
84 0,32 0,28 18 3,93 3,97 3,9 4 1280 
84 0,32 0,28 18 3,93 3,96 3,9 4 1288 
84 0,32 0,28 18 3,93 3,97 3,91 4 1296 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,9 4 1304 
84 0,32 0,28 18 3,91 3,97 3,9 3,99 1312 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,89 4 1320 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,9 4 1328 
84 0,32 0,28 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1336 
84 0,32 0,28 18 3,91 3,97 3,9 4 1344 
84 0,32 0,27 18 3,93 3,96 3,9 4 1352 
84 0,32 0,27 18 3,93 3,96 3,9 3,99 1360 
84 0,32 0,27 18 3,92 3,97 3,89 3,99 1368 
84 0,32 0,27 18 3,93 3,97 3,9 4 1376 
84 0,32 0,27 18 3,93 3,97 3,91 4 1384 
84 0,32 0,27 18 3,92 3,97 3,91 4 1392 
84 0,32 0,27 18 3,92 3,98 3,89 4 1400 
85 0,32 0,27 18 3,93 3,97 3,9 4 1408 
85 0,32 0,27 18 3,94 3,96 3,9 4 1416 
85 0,32 0,27 18 3,92 3,98 3,9 4 1424 
85 0,32 0,27 18 3,92 3,96 3,91 4 1432 
85 0,32 0,27 18 3,93 3,96 3,9 4 1440 
85 0,32 0,27 18 3,92 3,97 3,89 4 1448 
85 0,32 0,27 18 3,93 3,97 3,91 4 1456 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,97 3,9 4 1464 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,97 3,9 4 1472 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,91 3,99 1480 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,97 3,9 4 1488 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,96 3,91 4 1496 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,9 4 1504 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,9 4 1512 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,96 3,9 4 1520 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,96 3,91 4 1528 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,9 4 1536 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,96 3,91 4,01 1544 
85 0,32 0,26 18 3,93 3,96 3,91 4,01 1552 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,9 4 1560 
85 0,32 0,26 18 3,92 3,97 3,91 4,01 1568 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,98 3,91 4 1576 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,91 4 1584 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1592 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,98 3,9 4 1600 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,98 3,9 4 1608 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,97 3,91 4 1616 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,97 3,91 4 1624 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,91 4,01 1632 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,9 4 1640 
85 0,32 0,25 17 3,92 3,96 3,9 4 1648 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,96 3,9 4 1656 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,9 4 1664 
85 0,32 0,25 18 3,93 3,97 3,9 4 1672 
85 0,32 0,25 18 3,92 3,97 3,91 4 1680 
86 0,32 0,24 18 3,92 3,97 3,9 4 1688 
86 0,32 0,24 18 3,92 3,97 3,91 4 1696 
86 0,32 0,24 18 3,92 3,97 3,9 3,99 1704 
86 0,32 0,24 19 3,92 3,96 3,91 4,01 1712 
86 0,32 0,24 18 3,92 3,97 3,9 4 1720 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,9 4 1728 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,91 4,01 1736 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,9 4 1744 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,9 4,01 1752 
86 0,32 0,24 17 3,94 3,97 3,9 4 1760 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,9 4 1768 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,91 4 1776 
86 0,32 0,24 19 3,93 3,97 3,9 4 1784 
86 0,32 0,24 18 3,93 3,97 3,9 4 1792 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,91 4 1800 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,9 4,01 1808 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,98 3,9 4,01 1816 
86 0,32 0,23 18 3,92 3,96 3,91 4 1824 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,91 4 1832 
86 0,32 0,23 19 3,93 3,97 3,91 4 1840 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,96 3,91 4,01 1848 
86 0,32 0,23 17 3,93 3,97 3,91 4,01 1856 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,91 4,01 1864 
86 0,32 0,23 17 3,93 3,97 3,91 4 1872 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,9 4,01 1880 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,9 4 1888 
86 0,32 0,23 18 3,93 3,97 3,9 4 1896 
86 0,32 0,22 19 3,93 3,97 3,91 4,02 1904 
86 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,9 4,01 1912 
86 0,32 0,22 18 3,92 3,97 3,91 4 1920 
86 0,32 0,22 18 3,92 3,97 3,91 4,01 1928 
86 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4 1936 
86 0,32 0,22 18 3,94 3,97 3,92 4 1944 
86 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4 1952 
87 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4 1960 
87 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4,01 1968 
87 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,9 4,01 1976 
87 0,27 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4 1984 
87 0,32 0,22 18 3,93 3,97 3,91 4,01 1992 
87 0,32 0,22 18 3,92 3,97 3,91 4,01 2000 
87 0,32 0,22 18 3,97 4 3,94 4,04 2008 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,95 4,05 2016 
87 0,32 0,21 18 3,96 4,01 3,95 4,05 2024 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,95 4,05 2032 
87 0,32 0,21 18 3,96 4 3,95 4,03 2040 
87 0,32 0,21 18 3,96 4 3,95 4,05 2048 
87 0,32 0,21 17 3,96 4 3,94 4,04 2056 
87 0,32 0,21 19 3,97 4 3,94 4,04 2064 
87 0,32 0,21 18 3,96 4,01 3,95 4,04 2072 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,96 4,05 2080 
87 0,32 0,21 18 3,97 3,99 3,95 4,05 2088 
87 0,32 0,21 17 3,97 4 3,95 4,05 2096 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,95 4,05 2104 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,95 4,04 2112 
87 0,32 0,21 18 3,97 4 3,95 4,05 2120 
87 0,32 0,2 18 3,96 4 3,96 4,05 2128 
87 0,32 0,2 18 3,96 4 3,95 4,06 2136 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,95 4,04 2144 
87 0,32 0,2 18 3,96 4 3,95 4,04 2152 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,94 4,05 2160 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,95 4,05 2168 
87 0,32 0,2 18 3,97 3,99 3,96 4,05 2176 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,95 4,04 2184 
87 0,32 0,2 18 3,97 4,01 3,94 4,04 2192 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,95 4,04 2200 
87 0,32 0,2 18 3,98 4 3,95 4,05 2208 
87 0,32 0,2 18 3,97 3,99 3,96 4,05 2216 
87 0,32 0,2 18 3,97 3,99 3,95 4,04 2224 
87 0,32 0,2 18 3,97 4 3,95 4,05 2232 
88 0,32 0,19 17 3,98 4 3,95 4,05 2240 
88 0,32 0,19 18 3,96 4 3,96 4,04 2248 
88 0,32 0,19 18 3,97 3,99 3,95 4,05 2256 
88 0,32 0,19 18 3,97 4 3,95 4,05 2264 
88 0,32 0,19 18 3,97 4 3,95 4,05 2272 
88 0,32 0,19 18 3,97 3,99 3,95 4,04 2280 
88 0,32 0,19 18 3,97 4 3,95 4,05 2288 
88 0,32 0,19 18 3,97 4 3,95 4,05 2296 
88 0,32 0,19 18 3,97 4 3,95 4,05 2304 
88 0,32 0,19 17 3,97 4 3,94 4,04 2312 
88 0,32 0,19 18 3,97 3,99 3,95 4,04 2320 
88 0,32 0,19 18 3,96 3,99 3,94 4,1 2328 
88 0,32 0,19 18 3,96 3,99 3,94 4,1 2336 
88 0,32 0,19 18 3,96 3,99 3,94 4,11 2344 
88 0,32 0,18 18 3,96 4 3,95 4,11 2352 
88 0,32 0,18 18 3,96 3,99 3,95 4,1 2360 
88 0,32 0,18 18 3,96 4 3,94 4,1 2368 
88 0,32 0,18 18 3,96 4 3,94 4,1 2376 
88 0,32 0,18 18 3,96 4 3,95 4,1 2384 
88 0,32 0,18 18 3,96 3,99 3,94 4,1 2392 
88 0,32 0,18 18 3,97 3,99 3,95 4,09 2400 
88 0,32 0,18 19 3,97 4 3,94 4,1 2408 
88 0,32 0,18 18 3,96 3,99 3,94 4,1 2416 
88 0,32 0,18 18 3,96 3,99 3,95 4,1 2424 
88 0,32 0,18 18 3,97 4 3,95 4,1 2432 
88 0,32 0,18 18 3,97 3,99 3,94 4,11 2440 
88 0,32 0,18 18 3,96 4 3,94 4,1 2448 
88 0,32 0,18 19 3,96 4,04 3,98 4,14 2456 
88 0,32 0,17 18 3,96 4,04 3,98 4,15 2464 
88 0,32 0,17 19 3,96 4,01 3,96 4,12 2472 
88 0,32 0,17 19 3,96 4,02 3,97 4,12 2480 
88 0,32 0,17 18 3,96 4,02 3,97 4,13 2488 
88 0,32 0,17 19 3,96 3,99 3,94 4,11 2496 
88 0,32 0,17 19 3,96 4,01 3,95 4,11 2504 
88 0,32 0,17 19 3,97 3,99 3,96 4,11 2512 
89 0,32 0,17 19 3,96 4 3,96 4,1 2520 
89 0,32 0,17 20 3,97 4 3,96 4,1 2528 
89 0,32 0,17 19 3,96 3,99 3,96 4,1 2536 
89 0,32 0,17 19 3,97 4 3,96 4,11 2544 
89 0,32 0,17 19 3,97 4 3,95 4,11 2552 
89 0,32 0,17 18 3,97 4 3,95 4,11 2560 
89 0,32 0,17 18 3,97 4 3,96 4,11 2568 
89 0,32 0,16 19 3,98 4,01 3,96 4,08 2576 
89 0,32 0,16 19 3,97 4,01 3,96 4,07 2584 
89 0,32 0,16 31 3,97 3,99 3,95 4,09 2592 
89 0,32 0,16 37 3,97 3,99 3,95 4,06 2600 
89 0,32 0,16 34 3,96 3,99 3,95 4,07 2608 
89 0,32 0,16 31 3,97 3,98 3,94 4,06 2616 
89 0,32 0,16 29 3,98 3,98 3,96 4,05 2624 
89 0,32 0,16 35 3,96 3,99 3,95 4,06 2632 
89 0,32 0,16 39 3,96 3,99 3,94 4,06 2640 
89 0,32 0,16 43 3,97 3,99 3,94 4,06 2648 
89 0,32 0,16 45 3,97 3,99 3,94 4,06 2656 
89 0,32 0,16 48 3,98 3,99 3,96 4,06 2664 
89 0,32 0,16 49 3,96 3,99 3,95 4,06 2672 
89 0,32 0,16 48 3,98 3,99 3,96 4,06 2680 
89 0,32 0,15 47 3,96 3,99 3,95 4,06 2688 
89 0,32 0,15 46 3,97 3,99 3,95 4,06 2696 
89 0,32 0,15 55 3,97 3,99 3,95 4,06 2704 
89 0,32 0,15 53 3,97 3,99 3,96 4,06 2712 
89 0,32 0,15 54 3,97 3,99 3,95 4,06 2720 
89 0,32 0,15 55 3,97 3,98 3,95 4,06 2728 
89 0,32 0,15 55 3,97 3,99 3,95 4,06 2736 
89 0,32 0,15 55 3,97 3,99 3,95 4,06 2744 
89 0,32 0,15 54 3,97 3,99 3,96 4,06 2752 
89 0,32 0,15 56 3,97 3,99 3,95 4,06 2760 
89 0,32 0,15 58 3,97 3,99 3,95 4,06 2768 
89 0,32 0,15 60 3,81 3,82 3,77 3,86 2776 
89 o 0,15 21 3,96 3,98 3,95 4,07 2784 
89 0,32 0,15 19 3,96 3,98 3,95 4,08 2792 
89 0,32 0,15 19 3,98 3,98 3,95 4,08 2800 
89 0,32 0,15 19 3,96 3,99 3,94 4,07 2808 
90 0,32 0,14 19 3,97 3,98 3,95 4,07 2816 
90 0,32 0,14 19 3,97 3,98 3,95 4,08 2824 
90 0,32 0,14 18 3,96 3,98 3,94 4,08 2832 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,99 3,94 4,08 2840 
90 0,32 0,14 18 3,96 3,98 3,95 4,07 2848 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,99 3,95 4,08 2856 
90 0,32 0,14 20 3,96 3,99 3,95 4,07 2864 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,98 3,95 4,07 2872 
90 0,32 0,14 19 3,97 3,98 3,94 4,07 2880 
90 0,32 0,14 18 3,98 3,98 3,94 4,07 2888 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,99 3,96 4,08 2896 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,98 3,94 4,08 2904 
90 0,32 0,14 18 3,97 3,99 3,94 4,08 2912 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,94 4,08 2920 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,98 3,94 4,07 2928 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,07 2936 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,08 2944 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,08 2952 
90 0,32 0,13 19 3,97 3,99 3,95 4,08 2960 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,96 4,08 2968 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,98 3,95 4,08 2976 
90 0,32 0,13 18 3,98 3,98 3,96 4,07 2984 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,08 2992 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,98 3,95 4,08 3000 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,98 3,95 4,08 3008 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,07 3016 
90 0,32 0,13 18 3,97 3,99 3,95 4,07 3024 
90 0,32 0,12 18 3,97 3,98 3,95 4,08 3032 
90 0,32 0,12 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3040 
90 0,32 0,12 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3048 
90 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3056 
90 0,32 0,12 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3064 
90 0,32 0,12 18 3,96 3,99 3,95 4,07 3072 
90 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,94 4,08 3080 
91 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,95 4,07 3088 
91 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,95 4,07 3096 
91 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,96 4,07 3104 
91 0,32 0,12 18 3,96 3,99 3,95 4,08 3112 
91 0,32 0,12 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3120 
91 0,32 0,12 19 3,98 3,99 3,96 4,08 3128 
91 0,32 0,12 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3136 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,98 3,95 4,08 3144 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,98 3,94 4,07 3152 
91 0,32 0,11 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3160 
91 0,32 0,11 17 3,97 3,99 3,95 4,07 3168 
91 0,32 0,11 17 3,98 3,99 3,95 4,08 3176 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,98 3,95 4,07 3184 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,95 4,07 3192 
91 0,32 0,11 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3200 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3208 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3216 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3224 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3232 
91 0,32 0,11 18 3,97 3,99 3,96 4,08 3240 
91 0,32 0,11 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3248 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3256 
91 0,32 0,1 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3264 
91 0,32 0,1 18 3,97 3,99 3,96 4,08 3272 
91 0,32 0,1 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3280 
91 0,32 0,1 18 3,97 3,99 3,96 4,08 3288 
91 0,32 0,1 18 3,97 4 3,95 4,07 3296 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,98 3,96 4,08 3304 
91 0,32 0,1 18 3,97 4 3,96 4,07 3312 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3320 
91 0,32 0,1 18 3,97 3,99 3,95 4,09 3328 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3336 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,99 3,95 4,09 3344 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3352 
91 0,32 0,1 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3360 
92 0,32 0,09 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3368 
92 0,32 0,09 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3376 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3384 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,96 4,07 3392 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,97 4,09 3400 
92 0,32 0,09 18 3,97 3,99 3,96 4,08 3408 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3416 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3424 
92 0,32 0,09 17 3,97 4 3,95 4,08 3432 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3440 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3448 
92 0,32 0,09 18 3,98 4 3,96 4,08 3456 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3464 
92 0,32 0,09 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3472 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3480 
92 0,32 0,08 18 3,98 4 3,95 4,09 3488 
92 0,32 0,08 17 3,98 3,99 3,96 4,09 3496 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,96 4,09 3504 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3512 
92 0,32 0,08 17 3,98 3,99 3,95 4,08 3520 
92 0,32 0,08 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3528 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3536 
92 0,32 0,08 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3544 
92 0,32 0,08 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3552 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,96 4,09 3560 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3568 
92 0,32 0,08 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3576 
92 0,32 0,08 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3584 
92 0,32 0,07 18 3,98 4 3,96 4,08 3592 
92 0,32 0,07 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3600 
92 0,32 0,07 18 3,97 4 3,96 4,08 3608 
92 0,32 0,07 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3616 
92 0,32 0,07 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3624 
92 0,32 0,07 18 3,98 4 3,95 4,08 3632 
92 0,32 0,07 18 3,98 3,99 3,95 4,09 3640 
93 0,32 0,07 18 3,98 4 3,96 4,07 3648 
93 0,32 0,07 18 3,98 3,99 3,96 4,09 3656 
93 0,32 0,07 18 3,98 4 3,96 4,07 3664 
93 0,32 0,07 18 3,98 4 3,96 4,08 3672 
93 0,32 0,07 17 3,98 3,99 3,95 4,09 3680 
93 0,32 0,07 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3688 
93 0,32 0,07 18 3,97 3,99 3,96 4,08 3696 
93 0,32 0,06 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3704 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,99 3,96 4,07 3712 
93 0,32 0,06 18 3,98 4 3,96 4,09 3720 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,99 3,96 4,07 3728 
93 0,32 0,06 18 3,98 4 3,97 4,09 3736 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3744 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3752 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,99 3,95 4,08 3760 
93 0,32 0,06 17 3,98 3,99 3,95 4,09 3768 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3776 
93 0,32 0,06 18 3,98 3,98 3,96 4,08 3784 
93 0,32 0,06 18 3,97 3,99 3,95 4,08 3792 
93 0,32 0,06 18 3,98 4 3,96 4,08 3800 
93 0,32 0,05 17 3,98 3,99 3,95 4,08 3808 
93 0,32 0,05 17 3,98 4 3,97 4,08 3816 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,09 3824 
93 0,32 0,05 18 3,98 4 3,95 4,08 3832 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3840 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3848 
93 0,32 0,05 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3856 
93 0,32 0,05 17 3,99 3,99 3,96 4,09 3864 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3872 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,97 4,09 3880 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,07 3888 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,08 3896 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,98 3,95 4,08 3904 
93 0,32 0,05 18 3,98 3,99 3,96 4,09 3912 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,96 4,09 3920 
94 0,32 0,04 18 3,98 4 3,96 4,08 3928 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,96 4,09 3936 
94 0,32 0,04 17 3,98 4 3,97 4,09 3944 
94 0,32 0,04 17 3,98 4 3,96 4,08 3952 
94 0,32 0,04 17 3,98 4 3,96 4,08 3960 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,96 4,09 3968 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,98 3,96 4,09 3976 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,95 4,08 3984 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,96 4,08 3992 
94 0,32 0,04 18 3,98 4 3,96 4,08 4000 
94 0,32 0,04 17 3,98 3,99 3,95 4,09 4008 
94 0,32 0,04 17 3,98 4 3,97 4,08 4016 
94 0,32 0,04 17 3,98 4 3,97 4,09 4024 
94 0,32 0,03 17 3,98 3,99 3,96 4,09 4032 
94 0,32 0,03 17 3,98 4 3,96 4,09 4040 
94 0,32 0,03 17 3,98 3,99 3,96 4,08 4048 
94 0,32 0,03 17 3,98 4 3,96 4,09 4056 
94 0,32 0,03 18 3,98 3,99 3,95 4,09 4064 
94 0,32 0,03 17 3,98 3,99 3,96 4,08 4072 
94 0,32 0,03 18 3,98 4 3,97 4,09 4080 
94 0,32 0,03 18 3,99 3,99 3,96 4,09 4088 
94 0,32 0,03 18 3,98 3,99 3,97 4,07 4096 
94 0,32 0,03 17 3,98 3,99 3,96 4,09 4104 
94 0,32 0,03 18 3,99 3,99 3,97 4,09 4112 
94 0,32 0,03 18 3,98 3,99 3,97 4,09 4120 
94 0,32 0,03 17 3,98 3,99 3,96 4,1 4128 
94 0,32 0,03 18 3,98 4 3,97 4,08 4136 
94 0,32 0,02 17 3,98 3,99 3,96 4,09 4144 
94 0,32 0,02 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4152 
94 0,32 0,02 17 3,98 4 3,96 4,09 4160 
94 0,32 0,02 18 3,99 4 3,96 4,09 4168 
94 0,32 0,02 18 3,99 3,99 3,96 4,08 4176 
94 0,32 0,02 17 3,98 4 3,96 4,09 4184 
94 0,32 0,02 18 3,98 3,99 3,97 4,09 4192 
95 0,32 0,02 18 3,98 4 3,96 4,09 4200 
95 0,32 0,02 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4208 
95 0,32 0,02 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4216 
95 0,32 0,02 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4224 
95 0,32 0,02 18 3,98 4 3,96 4,09 4232 
95 0,32 0,02 18 3,99 4 3,97 4,08 4240 
95 0,32 0,02 18 3,98 4 3,96 4,09 4248 
95 0,32 0,01 18 3,98 4 3,95 4,09 4256 
95 0,32 0,01 18 3,99 3,99 3,96 4,09 4264 
95 0,32 0,01 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4272 
95 0,32 0,01 18 3,99 4 3,96 4,09 4280 
95 0,32 0,01 18 3,99 3,99 3,96 4,09 4288 
95 0,32 0,01 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4296 
95 0,32 0,01 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4304 
95 0,32 0,01 18 3,98 4 3,95 4,09 4312 
95 0,32 0,01 18 3,98 4 3,96 4,09 4320 
95 0,32 0,01 18 3,99 3,99 3,97 4,09 4328 
95 0,32 0,01 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4336 
95 0,32 0,01 18 3,99 4 3,95 4,09 4344 
95 0,32 0,01 18 3,98 4 3,96 4,09 4352 
95 0,32 0,01 18 3,99 4 3,97 4,09 4360 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4368 
95 0,32 o 17 3,98 4 3,96 4,09 4376 
95 0,32 o 18 3,98 3,99 3,96 4,09 4384 
95 0,32 o 17 3,98 3,99 3,96 4,09 4392 
95 0,32 o 17 3,99 4 3,97 4,08 4400 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4408 
95 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4416 
95 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4424 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,08 4432 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4440 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4448 
95 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4456 
95 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,09 4464 
95 0,32 o 18 3,99 3,99 3,96 4,09 4472 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,09 4480 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4488 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4496 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4504 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,1 4512 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4520 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4528 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4536 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4544 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4552 
96 0,32 o 18 3,99 3,99 3,97 4,09 4560 
96 0,32 o 18 3,99 3,99 3,96 4,1 4568 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,09 4576 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4584 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4592 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,08 4600 
96 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,09 4608 
96 0,32 o 17 3,98 4 3,96 4,1 4616 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4624 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4632 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4640 
96 0,32 o 18 3,99 3,99 3,96 4,09 4648 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4656 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,09 4664 
96 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,1 4672 
96 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,09 4680 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4688 
96 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4696 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4704 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4712 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4720 
96 0,32 o 18 3,98 3,99 3,97 4,09 4728 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4736 
96 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4744 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4752 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4760 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 4768 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4776 
97 0,32 o 18 3,98 3,99 3,96 4,1 4784 
97 0,32 o 18 3,99 3,99 3,96 4,11 4792 
97 0,32 o 18 3,99 3,99 3,97 4,1 4800 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 4808 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4816 
97 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,1 4824 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 4832 
97 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,1 4840 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,11 4848 
97 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,09 4856 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4864 
97 0,32 o 18 4 3,99 3,96 4,09 4872 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,09 4880 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,1 4888 
97 0,32 o 19 3,99 4 3,96 4,1 4896 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4904 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 4912 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4920 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4928 
97 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,1 4936 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4944 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4952 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 4960 
97 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,09 4968 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 4976 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,1 4984 
97 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,09 4992 
97 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,1 5000 
97 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,09 5008 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5016 
97 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5024 
98 0,32 o 19 3,99 3,99 3,96 4,1 5032 
98 0,32 o 17 3,98 4 3,97 4,1 5040 
98 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,11 5048 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,1 5056 
98 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 5064 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,1 5072 
98 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 5080 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,09 5088 
98 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,1 5096 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,11 5104 
98 0,32 o 17 3,98 4 3,97 4,1 5112 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,11 5120 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,1 5128 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,1 5136 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,96 4,11 5144 
98 0,32 o 17 3,98 4 3,97 4,1 5152 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,97 4,11 5160 
98 0,32 o 17 3,98 4 3,96 4,1 5168 
98 0,32 o 17 3,98 4 3,96 4,1 5176 
98 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5184 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,97 4,1 5192 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,11 5200 
98 0,32 o 17 3,98 4,01 3,97 4,1 5208 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,1 5216 
98 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,1 5224 
98 0,32 o 17 3,99 4 3,97 4,1 5232 
98 0,32 o 17 3,98 4,01 3,96 4,11 5240 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,11 5248 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,97 4,1 5256 
98 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,1 5264 
98 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 5272 
98 0,32 o 17 3,99 4,01 3,97 4,11 5280 
98 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5288 
98 0,32 o 18 3,98 4 3,97 4,1 5296 
98 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5304 
99 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,11 5312 
99 0,27 o 18 3,99 4 3,96 4,1 5320 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5328 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5336 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5344 
99 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,1 5352 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5360 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,1 5368 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,11 5376 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,11 5384 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,1 5392 
99 0,32 o 19 3,99 4 3,97 4,11 5400 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5408 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,1 5416 
99 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,1 5424 
99 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,1 5432 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5440 
99 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,11 5448 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5456 
99 0,32 o 19 3,99 4,01 3,97 4,11 5464 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,1 5472 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5480 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5488 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5496 
99 0,32 o 19 3,99 4 3,97 4,11 5504 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,1 5512 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5520 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5528 
99 0,32 o 17 3,98 4,01 3,95 4,12 5536 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5544 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5552 
99 0,32 o 18 3,99 4 3,97 4,11 5560 
99 0,32 o 19 3,99 4,01 3,96 4,1 5568 
99 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5576 
99 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,11 5584 
100 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,11 5592 
100 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,11 5600 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5608 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5616 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5624 
100 0,32 o 17 4 4,01 3,96 4,11 5632 
100 0,32 o 17 3,99 4,01 3,97 4,11 5640 
100 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,12 5648 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5656 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5664 
100 0,32 o 18 3,98 4 3,96 4,11 5672 
100 0,32 o 18 4 4,01 3,96 4,11 5680 
100 0,32 o 18 3,98 4,01 3,97 4,12 5688 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,95 4,11 5696 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5704 
100 0,32 o 19 3,99 4,01 3,96 4,11 5712 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5720 
100 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,11 5728 
100 0,32 o 19 3,99 4,01 3,97 4,12 5736 
100 0,32 o 18 3,99 4 3,96 4,11 5744 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5752 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5760 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5768 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5776 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,1 5784 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5792 
100 0,32 o 18 4 4,01 3,96 4,11 5800 
100 0,32 o 18 3,99 4,02 3,97 4,11 5808 
100 0,32 o 18 4 4,01 3,97 4,11 5816 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5824 
100 0,32 o 18 3,98 4,01 3,96 4,11 5832 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5840 
100 0,32 o 18 4 4,01 3,96 4,11 5848 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5856 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5864 
100 0,27 o 18 3,99 4,02 3,96 4,12 5872 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5880 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,96 4,11 5888 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,11 5896 
100 0,32 o 17 3,99 4,01 3,96 4,12 5904 
100 0,32 o 18 4 4,01 3,97 4,11 5912 
100 0,32 o 18 3,99 4,01 3,97 4,12 5920 




Sistema fotovoltaico autonomo para sistema de 
iluminação utilizando células reutilizadas de lítio 
Ulysses Souza\ Jorge Alves2, Jose Lima3 e Orlando Soares4 
Resumo-- A energia elétrica é um bem essen-
cial nas vidas das pessoas. No entanto, ainda 
existem lugares afastados das cidades que não 
possuem disponibilidade da rede pública de dis-
tribuição de energia elétrica. Desta forma, este 
artigo apresenta uma solução para este problema, 
sendo feito um sistema capaz de diponiblizar duas 
horas de iluminação para estes lugares. O sistema 
é composto por componentes encontrados no mer-
cado de baixo custo e de fácil obtenção. Este artigo 
apresenta testes no sistema desenvolvido e avaliar 
as respostas deste sistema submetido a diversas 
possibilidades de eventos, com a finalidade de 
simular um caso real. Com estes testes, foraJD 
obtidos resultados satisfatórios, comprovando a 
fiabilidade do sistema e a possibilidade do uso de 
células de lítio de segunda vida. 
Palavras chave-- células de lítio; reutilizadas; 
autônomo; microcontrolador; iluminação. 
I. INTRODUÇÃO 
Ainda hoje existem diversas pessoas que 
vivem ou desenvolvem suas atividades cotidianas 
em locais afastados dos centros urbanos, lugares 
como carriças e estábulos, onde dificilmente há 
acesso a rede de distribuição pública de eletri-
cidade, ocasionando a falta de iluminação em 
horários de indisponibilidade solar. Em alguns 
casos é adotado o uso de velas ou lâmpadas 
de querosene, gerando riscos de segurança, pro-
duzindo dióxido de carbono, além de produzir 
uma iluminação de baixa qualidade [2]. 
Boucar Diouf, [2] descreveu uma comparação, 
caracterizando uma vela de parafina que quando 
acesa produz em média 13 lumens (unidade de 
medida de fluxo luminoso) e 80 W de calor, 
gerando a eficácia de 0.16 lm/W, enquanto que 
uma lâmpada a LED de 5 W com 90 lm/W 
produz uma quantidade de luminosidade com-
parada a 35 destas velas. 
Diante a isto, este artigo apresenta um meio 
de utilizar dispositivos de baixo custo encon-
trados no mercado para o desenvolvimento de 
um sistema de iluminação autônomo, isto é, um 
sistema que não depende da rede pública de 
distribuição de energia elétrica, de forma que 
o mesmo seja acessível, inteligente e ecologica-
mente correto. 
Considerando o elevado custo no 
armazenamento de energia utilizando as 
baterias, pesquisas realizadas apresentam como 
alternativa a reutilização de baterias retiradas 
de carros elétricos e dispositivos eletrónicos, 
as quais possuem uma capacidade existente 
útil, permitindo seu uso uma segunda vez 
em sistemas de baixo consumo energético, 
reduzindo assim o custo final do sistema [11], 
[7], [8], [3], [12]. 
Desta forma, este artigo foi dividido em três 
partes. A primeira parte explica o sistema de-
senvolvido, caracterizando as justificativas do 
dimensionamento dos componentes usados; a 
segunda parte expõe as explicações dos testes 
realizados, mostrando os resultados do sistema; 
por fim, é apresentada a conclusão. 
II. SISTEMA DESENVOLVIDO 
O sistema desenvolvido possui a finalidade de 
alimentar um projetar a LED de 10 W durante 
duas horas por dia para todos os dias do ano, 
com o uso de dispositivos de baixo custo en-
contrados no mercado, um painel fotovoltaico e 
células de lítio retiradas de aparelhos eletrónicos. 
Para que o objetivo fosse cumprido, foi preciso 
desenvolver um algoritmo capaz de avaliar o 
estado de carga das células de lítio, verificar 
a temperatura de funcionamento da bateria, 
desenvolver a melhor estratégia na programação 
e na parte física para redução do consumo en-
ergético do sistema. 
A Fig. 1 mostra uma representação em di-
agrama de blocos do sistema projetado com 



























Fig. 1. Diagrama d e blocos do circuito projetado . 
As setas que estão dentro do quadrado azul 
representam um tipo de comunicação. Os blocos 
com duas setas representam a comunicação Two 
Wire Interface TWI, os blocos com uma seta 
verde representam a comunicação por meio de 
portas analógicas e uma seta vermelha repre-
senta as ações de controlo por meio do uso de 
portas digitais. 
A. Carga a alimentar 
Inicialmente, foi determinado o consumo 
diário da carga a ser utilizada. O sistema deve 
consumir o mínimo de energia possível, sat-
isfazer a luminosidade e autonomia requerida. 
Desta forma , devido ao baixo consumo, longevi-
dade , facilidade em sua alimentação em corrente 
contínua, além de ser ecologicamente correta, 
foi escolhido uma luminária a LED de 10 W 
[ 6]. A energia consumida em base diária está 
representado na equação (1). 
Edia = 10 W · 2 h/dia= 20 Wh/dia (1) 
Para dimensionar o painel fotovoltaico é pre-
ciso avaliar a quantidade de irradiação. Isto é 
realizado por meio do software online PVGIS. 
Este software utiliza um extenso banco de dados 
' 
que permite obter o total de irradiação diária 
média durante todos os meses do ano e o ângulo 
ótimo para instalação do painel fotovoltaico [10]. 
É mostrado na Tabela I os níveis de irradiação 
média para cada mês do ano (kWh/m2/dia) na 
região de Trás-os-Montes, com um ângulo ótimo 
de 34° direcionado para o Sul geográfico. 
Tabela I 
DADOS DE IRRADIAÇÃO, PVGIS [10]. 
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
Irradiação 2770 4420 5500 5560 6300 6900 
Mês Jul Ago Set Out Nov Dez 
Irradiação 7320 7280 6450 4760 3330 2730 
Média 5280 
Com estes dados é conclusivo que a média 
anual para uma inclinação ótima na região de 
Trás-os-Montes é de 5280 Wh/m2 /dia e que 
a menor irradiação nesta região corresponde a 
2730 Wh/m2/dia no mês de dezembro. É preciso 
garantir que o painel fotovoltaico produza uma 
quantidade suficiente de energia elétrica durante 
todos os dias do ano. Para isto, é considerado 
o pior caso, sendo utilizado a menor taxa de 
irradiação solar durante o ano [9]. 
B. Dimensionamento do painel fotovoltaico 
O dimensionamento do painel fotovoltaico 
juntamente com os componentes do sistema foi 
realizado por meio da quantidade de irradiação 
incidente na localidade de instalação do mesmo 
e o consumo de energia da carga a ser alimen-
tada. Além disto, os componentes que atuam no 
sistema apresentam perdas, as quais devem ser 
levadas em consideração. 
Para estimar as perdas nas canalizações, nas 
células de lítio, no conversor CC-CC, é utilizado 
os valores encontrados na Tabela II , que são val-
ores padronizados encontrados na referência [5]. 
Tabela II 
*VALORES TÍPICOS DE PERDAS ENCONTRADOS EM [5]. 
Dados de dimensionamento 
Carga instalada 
Consumo diário 
Média mensal de irradiação 
Eficiência das canalização* 
Eficiência da bateria* 




20 Wh/ dia 




Com o valor da quantidade média de irra-
diação solar durante os dias de cada mês do 
ano, será conveniente obter o valor acumulado 
da energia gerada em número de Horas de Sol 
Pleno (HSP), isto é, o número de horas em 
que a irradiação solar permanece igual a 1000 
W/m2/dia. 
Assim será utilizado 2730 Wh/m2/dia para 
obter o número de HSP [9], [5]: 
HSP= 2730 Whjm2jdia = 2.73 h/dia (2) 
1000 Wjm2 
Com os valores da Tabela II e a quantidade 
de HSP é obtido a potência mínima do painel 
fotovoltaico: 
20 Wh/dia 
Pmin = 2.73 h/dia = 7.33 W (3) 
E a potência corrigida, devido às perdas no 
sistema: 
p. - 7.33 w -
mmCorr - 0.98 . 0.95 . 0.9 - 8, 75 W 
(4) 
O painel fotovoltaico possui as especificações 
técnicas apresentada na Tabela III. 
Tabela III 




Tensão da Máxima Potência 
Corrente de Máxima Potência 
Tensão de Circuito Aberto 
Corrente de Curto-Circuito 









O sistema desenvolvido possui a necessidade 
da utilização de bateria para o armazenamento 
de energia elétrica produzida pelo painel foto-
voltaico, para alimentar um projetor a LED nos 
horários em que não se tem radiação solar. 
Os sistemas fotovoltaicos autônomos possuem 
como principal característica o preço elevado 
quando são utilizadas as baterias. Assim, é pre-
ciso aplicar o controlo de carga e descarga, 
fazendo com que haja um aumento significativo 
no tempo de vida útil da mesma. 
O dimensionamento da bateria utilizada é 
realizada considerando a autonomia do sistema, 
o comportamento da profundidade de descarga 
em relação ao numero de ciclos e a temperatura 
em que a mesma está sujeita. 
Pelas folhas de dados das células de lítio mod-
elo 18650, quando há variação na temperatura 
de 20 oc para O oc há uma diminuição de 
aproximadamente 10% na sua capacidade de 
descarga, permitindo obter um valor aproximado 
de correção para o dimensionamento da mesma 
[1]. 
Um dos fatores que aceleram o processo de 
envelhecimento das células de lítio são as altas 
taxas de descarga e de carga, reduzindo os ciclos 
de vida. A solução apresentada neste artigo 
utiliza células de lítio reutilizadas, portanto será 
considerado um desgaste e com isto deverá haver 
a redução da taxa de descarga para que as 
mesmas possam atuar por maior tempo e ciclos 
de vida possíveis. 
Primeiramente é realizado o cálculo do con-
sumo de potência hora diário pela tensão nom-
inal da bateria, obtendo assim a capacidade da 
bateria: 
20 Wh 20 Wh 
Cdia = 4 · 3.7 V= 14.8 V = 1.35 Ah (5) 
Consumo da descarga levando em consider-
ação as perdas: 
CdiaCorr = 1.
35 
Ah = 1, 61 Ah (6) 
0.98 . 0.95 . 0.9 
Um dado descrito no Manual e Guia Téc-
nico de Energia caracterizado como empírico é 
a quantidade de dias em que a bateria deve 
alimentar a carga sem haver • dias de Sol', pos-
suindo uma autonomia de 2 a 3 dias no verão e 3 
a 4 dias no inverno [4]. O sistema foi dimension-
ado para dois dias de autonomia. Além deste 
fator, para o dimensionamento, foi escolhido 
a profundidade de descarga de 70% devido a 
utilização de células reutilizadas de lítio e um 
coeficiente para correção relativo as variações de 
temperatura ao longo do ano. Assim, é obtido: 
c, = 2 · 1.61 Ah = 5.11 Ah 
total O. 7 . 0.9 (7) 
C. Demais dispositivos utilizados 
O sistema é composto por um dispositivo 
Seguidor do Ponto de Potência Máxima (SPPM) 
para regular a tensão e obter a maior eficiência 
na produção de energia fotovoltaica; dois Ar-
duinos, um para a gestão e funcionamento do 
sistema o outro para recepção dos dados para 
analise das medidas , por meio da conexão Two 
Wire Interface (TWI); um sensor de corrente 
ACS712 da empresa Allegro; um sensor de tem-
peratura LM35 da empresa Texas Instruments; 
um Battery Management System (BMS) para o 
balanceamento das células de lítio e por fim , os 
demais componentes que permitem a conexão e 
montagem total do sistema. 
A Fig. 2 apresenta o sistema projetado e mon-
tado para os testes com os respectivos periféricos 
nomeados na imagem. 
Fig. 2. Sistema montado para realização dos testes. 
Para obter o funcionamento do sistema de 
acordo com o pretendido, foi realizada a pro-
gramação do microcontrolador através do ambi-
ente de desenvolvimento integrado do Arduino. 
A programação, baseada em C , segue a lógica 
mostrada na maquinas de estados da Fig. 3. 
O primeiro estado consiste em realizar a con-
figuração inicial do sistema, por meio da apli-
cação desenvolvida no programa Microsoft® Vi-
sual Studio, mostrado na Fig. 4, o qual é colo-
cado a data de instalação do sistema, o limite 
de carga e descarga, a corrente de descarga e o 
limite de temperatura. 
Prosseguindo com a explicação do funciona-
Fig. 3. Máquina de estados, algoritmo desenvolvido. 
Configuração do sistema 
Comunicação 
COM Porta: COM9 
Baud Rate: 9600 
Conectar Desconectar 
Configuração do sistema leitura EEPROM 
Recepção 
P>rrenle de descarga: 1 
Nl: 2 
Umite de descarga: 80 
Umite de carga: 100 
Temperai..,: 60 















Fig. 4. Plataforma desenvolvida para configuração inicial do 
sistema. 
mento da máquina de estados, se for estabelecido 
conexão serial, o microcontrolador aguarda os 
dados a serem salvos, caso não haja comunicação 
serial o microcontrolador aguarda 30 segundos, 
depois destes dois processos o estado presente 
será o 2, não sendo mais utilizado o estado 1. No 
estado 2 será verificado a temperatura no banco 
das células de lítio, caso a temperatura estiver 
acima do limite configurado anteriormente, o 
sistema será desligado por meio dos MOSFETs 
da carga e da descarga e o microcontrolador 
indo para o estado 5. Se a temperatura estiver 
abaixo do que foi configurada, o sistema volta 
a permitir carga e descarga. Caso não hou-
ver carga/ descarga ou o evento de pressionar 
o botão do display o próximo estado será o 3, 
o modo sleep, caso contrário, será o 5, o qual 
será feito o teste verificando se o botão do dis-
play fora pressionado, depois disto é realizado a 
contabilização da corrente de descarga/ carga. Se 
a corrente for maior do que a corrente nominal 
configurada, o próximo estado será o 4, função 
que desliga tanto a carga como a descarga, colo-
cando o estado 3 como próximo estado, fazendo 
com que o microcontrolador entre em modo 
sleep, caso contrário, será verificado se passou 
um dia, se sim, será gravado a corrente total 
contabilizada de descarga e carga na memória 
EEPROM do microcontrolador, se não, o próx-
imo estado será o 5, o qual será verificado se 
o botão do display foi pressionado, se não foi 
pressionado o microcontrolador entra no modo 
sleep durante oito segundos e volta a atividade 
com o overflow do Watchdog Timer (WDT) 
e o ciclo é repetido anteriormente explicado, 
começando novamente pelo estado 2. Caso o 
botão do display for pressionado em qualquer 
lugar em que o programa estiver na linha de 
código, será gerado uma interrupção nos dois 
pinos de interrupção externa, a interrupção com 
maior prioridade será tratada fazendo com que 
o microcontrolador, independente do estado que 
estiver, passa para o estado 5 verificando se 
houve uma interrupção externa do pino digital 
2, mudando seu estado para o 6 e imprimindo 
os dados no display, aguardando um tempo na 
apresentação das medidas, depois disto o es-
tado direcionado será o 5, repetindo o processo, 
verificando todas as possibilidades mencionadas 
anteriormente. 
Para avaliação dos dados deste sistema, foi 
implementado uma função que disponibiliza as 
medidas no barramento TWI. Na Fig. 5 é apre-
sentado o diagrama de blocos que caracteriza o 
circuito montado. 
O circuito e a programação desenvolvida é 
representada por uma caixa preta. Dentro desta 
caixa existe a parte física desenvolvida e a parte 
da programação, onde é feita a contabilização e 






Fig. 5. Representação do circuito genérico utilizado. 
na bateria, capacidade disponível, verificação 
da temperatura da bateria e contabilização da 
corrente consumida. 
III. TESTES REALIZADOS NO SISTEMA 
A. Carregamento 
Primeiramente foi verificado se o dispositivo 
responsável pelo balanceamento das células de 
lítio cumpria o que era desejado. Para isto, 
foi preciso utilizar amplificadores operacionais 
na configuração diferenciador para extrair as 
tensões individuais de cada célula de lítio. Desta 
forma, as medidas coletadas das tensões das 
células de lítio e os dados relativos ao estado de 
carga, corrente drenada do sistema, temperatura 
e corrente consumida, todos estes dados foram 
disponibilizados no barramento TWI, sendo im-
pressos por meio da comunicação serial do se-
gundo Arduino utilizado, Fig. 6. 
e COM lO {Ardu ino/ Genuino Uno) 
SOC, Corrente, Corrente conl!u.mida, Temperatura, Vl , V2 , V3 , V4 
100 , 0 . 00 , 0 . 00 , 0 , 3 . 80 ,4 . 03 , 3 . 98 , 3 . 98 
100 , 0 . 00 , 0 . 00 ,1 8 , 3 . 52 , 3 . 53 , 3 .55, 3 . 30 
99 , 0 .5 0 , 0 . 00 ,17 , 3 . 5 2 , 3 .52 , 3 .54, 3 . 29 
99 , 0 .50,0 . 00 ,18 , 3 . 51, 3 .52 , 3 .5 3 , 3 . 28 
9 9 , 0 .50,0 . 00 ,1 7 , 3 . 51, 3 .52 , 3 .52 , 3 . 27 
9 9 , 0 .5 0 , 0 . 00, 17 , 3 . 51, 3 . 52 , 3 .52 , 3 . 26 
99 , 0 .5 0 , 0 . 00 ,1 7 , 3 . 5 0 , 3 .51, 3 .52 , 3 . ::6 
99 , 0 .50,0 . 00 ,1 7 , 3 . 5 0 , 3 .52 , 3 .51, 3 . 2 5 
D X 
'"'"" 
Fig. 6. Dados coletados na porta serial do Arduino receptor 
dos dados transmitidos pelo protocolo de comunicação TWI. 
Com este teste mostrado na Fig. 7, foi verifi-
cado que mesmo utilizando células de lítio com 
diferentes capacidades, a tensão das mesmas 
tende para o mesmo ponto, sendo verificado o 
carregamento pelo processo de Corrente Con-
stante - Tensão Constante ( CC-CV). Durante 
este processo, foi verificado que o sensor de 
corrente possui uma ocilação máxima de 50 mA 
mostrado na imagem, linha alaranjada. 
:: ::rmt:~:'.: ::;4,1 0,35~ 
~ ~. 
" 4 c c: 0,31 ê 
{t 3,9 0,29 8 
u = 
3,7 
-célula 1 (V) -célula 2 (V) -célula 3 (V) -célula 4 (V) -corrente (A) 
0,25 
soo 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Tempo(s) 
Fig. 7. Teste de carga, verificação do dispositivo BMS. 
B. Descarregamento 
Com a finalidade de avaliar o algoritmo e o 
sistema desenvolvido , o mesmo foi submetido a 
uma descarga por meio de resistores conectados 
em série, simulando o refietor a LED, apresen-
tado na Fig. 2. 
Depois disto, foi avaliado se o algoritmo e 
o sensor de corrente do sistema permitia uma 
contabilização da descarga corretamente. Desta 
forma, o sistema foi submetido a uma descarga 
de 0.5 A durante 50 minutos e 16 segundos. Para 
que isto aconteça foi avaliado a tensão de carga 
completa das células em série de lítio, represen-
tando aproximadamente 16.52 V, a carga a ser 
simulada possuindo a resistência de 25.28 Sl, o 
MOSFET utilizado para este experimento pos-
sui uma resistência interna quando se encontra 
na região ativa de 3 Sl. Desta forma, a carga 
possui um total de aproximadamente 27.28 Sl. 
Sendo considerada a tensão nominal das células 
de lítio apresentada nas folhas de dados para 
realização das contas, um total da multiplicação 
entre quatro células de 3. 78 V cada, obtem-se 
15.12 V. Assim foi feita a divisão entre tensão e 
resistência, obtendo a corrente calculada teórica 
de 0.554 A. Para avaliar se a resposta do algo-
ritmo representa medidas confiáveis, foi preciso 
realizar o cálculo da quantidade de descarga 
nesta faixa de tempo. Assim em (8) representa a 
quantidade da corrente calculada descarregada 
por este teste, utilizando as medidas coletadas 
do sistema. 
!J = 50 . 60 + 16 · 0.5 = 0.418 A 
hora 3600 (8) 
A contabilização realizada pelo sistema da 
corrente acumulada durante o período de 50 
minutos e 16 segundos resultou em 0,4 A. Com-
parando os dois resultados , a corrente consumida 
teórica para a corrente consumida pelo sistema, 
na prática representa um erro de aproximada-
mente 4.31 %, isto ocorre devido a precisão do 
sensor de corrente, fazendo com que correntes 
com baixas amplitudes tendem assumir valores 
de diferentes amplitudes, tendendo a um erro. 
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Fig. 8. Gráfico representando a descarga das células de lítio, 
dividido em seis situações de testes. 
O gráfico da Fig. 8 está dividido em seis 
partes, caracterizados nas seguintes divisões: 
1) Inicialmente o sistema não apresenta 
descarga, logo em seguida é submetido a 
uma descarga, fazendo com que o estado 
de carga da bateria decresça. Como a 
descarga é realizado com uma carga resis-
tiva, a descarga é compreendida como lin-
ear, havendo oscilações devido aos fatores 
presentes no sensor de corrente ACS712, 
explicados anteriormente; 
2) Logo em seguida, o sensor LM35 é sub-
metido a um aumento de temperatura, 
simulando uma possível elevação na tem-
peratura da bateria. Se houver um au-
mento excessivo, a mais do que o lim-
ite inicialmente configurado, o sistema é 
desligado, retornando ao descarregamento 
quando a temperatura for menor do que o 
limite configurado; 
3) O sistema volta a funcionar normalmente 
como na primeira parte do teste; 
4) Foi feito uma descarga com uma carga 
que consome uma corrente elevada, com 
a finalidade de verificar se o sistema está 
obtendo resposta sobre a configuração ini-
cial de descarga. Desta maneira, o sistema 
foi desligado, devido a corrente ser maior 
do que a corrente configurada inicialmente, 
desligando a carga e descarga, emitindo 
um alerta em um LED vermelho, sendo 
reacionado quando pressionado o botão 
para verificação da mensagem no display; 
5) Depois disto, o sistema é descarregado até 
o limite da configuração inicial do estado 
de carga, havendo uma variação na cor-
rente, anteriormente explicado no primeiro 
tópico; 
6) A descarga é desligada, pois foi alcançado 
o limite do estado de carga configurado do 
sistema. 
D. Teste do algoritmo na carga 
Uma solução adotada para haver a diminuição 
do erro acumulado durante o processo de car-
regamento e descarregamento da bateria é a 
contabilização da corrente de carregamento sub-
traído da corrente de descarregamento acumu-
lada, até se anular. Quando nula, o carregamento 
prossegue enquanto a corrente de carga não 
atingir 1/10 da corrente configurada de carrega-
mento. 
Durante a carga foi realizado o teste sobre o 
comportamento do sistema quando é elevada a 
temperatura, para isto, foi preciso simular um 
aumento da mesma no sensor de temperatura. 
A Fig. 10 mostra o comportameto do sistema, a 
seguir é explicado as divisões da imagem. 
100 ::;::==~-==r=~=tf==========:=~ 0,4 E~ ~:: ~
~ ~~ I I I ~:~s ~ 
~ 60 0,2 ~ 
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Fig. 9. Gráfico representando a carga das células de lítio, 
dividido em três situações de testes. 
1) Inicialmente o sistema esta sendo car-
regado, a linha azul representado o estado 
de carga, que esta se elevando. A cor-
rente, representada pela linha vermelha, 
sofre algumas variações devido ao erro que 
é encontrado nas medidas do sensor de 
corrente; 
2) Logo em seguida o sensor de temperatura 
é submetido a um aumento em sua tem-
peratura, afim de simular o aquecimento 
das células de lítio. Quando a temperatura 
alcança o limite da temperatura configu-
rada, o processo de carregamento é desli-
gado, a corrente é cortada; 
3) A temperatura diminui, o processo de 
carga volta a atividade, finalizando o ciclo 
de teste. 
E. Teste de gravação de dados 
Com a finalidade de avaliar a função desen-
volvida para gravar os dados na memória in-
terna do microcontrolador, o sistema recebe uma 
tensão, simulando a geração de energia elétrica 
quando o painel fotovoltaico é submetido a uma 
irradiação solar, fazendo com que seja carregada 
a bateria e contabilizada a carga acumulada. Em 
seguida, a fonte de tensão é desligada, simulando 
o passar do dia, neste caso à noite, fazendo 
com que a descarga seja acionada. Com este 
teste, sendo o mesmo repetido a cada cinco 
minutos aproximadamente, os dados referentes 
a carga e descarga acumuladas em base diária 
são gravados na memória EEPROM do Arduino. 
A Fig. 10 mostra os dados gravados e os dias 
incrementados, confirmando a funcionalidade do 
algoritmo desenvolvido. 
F. Avaliação do consumo do microcontrolador 
O circuito projetado contou com o uso do 
Arduino UNO durante o processo de testes dev-
ido a facilidade em obter acesso a porta serial 
e avaliação das medidas coletadas no mesmo. 
Foi verificado que o consumo de energia de um 
Arduino UNO prejudicaria o desempenho do 
sistema, pois o mesmo tem um consumo elevado 
de energia durante o processo de leitura. 
A avaliação do consumo do Arduino consiste 
em verificar a corrente drenada da fonte durante 
o funcionamento do algoritmo desenvolvido para 
o sistema. Desta forma, a Tabela IV mostra o 
consumo do Arduino UNO em operação. 
Configuração do sistema 
Comunicação 
COM Porta: COM9 
Baud Rate: 9600 
Conectar Desconectar 
Configuração do sistema Leitura EEPROM 
Recepção 
):onente de descarga: 1 
Ah: 2 
Ümile de descarga: 80 
ümite de ca11Ja: 100 
T~tr.~: 60 
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Fig. 10. Leitura dos dados simulados na plataforma desen-
volvida . 
Tabela IV 
CONSUMO DE CORRENTE DO ÁRDUINO . 
Estado do programa 
Modo normal 
Modo sleep interrupção externa 
Modo sleep WDT 






Com os dados apresentados na Tabela IV é 
verificado uma diferença nos valores das cor-
rentes quando se tem o microcontrolador em seu 
pleno funcionamento e quando se tem o mesmo 
no modo sleep ou quando é feito a alimentação 
do display OLED, sendo mostrado um menor 
consumo quando se tem o microcontrolador no 
modo sleep interrupção externa e modo sleep 
WDT. Desta forma, a estratégia adotada pro-
porciona uma redução no consumo do sistema. 
IV. CONCLUSÃO 
O principal objetivo do trabalho consistiu no 
desenvolvimento de um sistema capaz de moni-
torizar a carga e descarga das células reutilizadas 
de lítio em um sistema composto por compo-
nentes de baixo custo, assim como gerenciar a 
quantidade de carga disponível, temperatura do 
conjunto de células e alimentar um projetor a 
LED para ser utilizado em corriças e estábulos, 
lugares onde não há acesso a rede pública de 
distribuição de energia elétrica. 
Os testes aplicados e apresentados tem como 
finalidade verificar a funcionalidade do sistema 
desenvolvido. Primeiramente foi realizado a ini-
cialização do sistema, com a finalidade de veri-
ficar se o algoritmo estava correto quanto a re-
cepção dos dados a serem gravados na memória 
interna do microcontrolador, representando os 
dados da configuração inicial do sistema. Com o 
teste de carga e descarga realizado pelo sistema, 
foi possível detectar problemas nas medições de 
corrente, devido a precisão do sensor de cor-
rente utilizado. Foi verificado o correto balancea-
mento das células reutilizadas de lítio. Os dados 
relativos a descarga foram também apresenta-
dos na forma de gráficos, os mesmos presentes, 
mostrando as respostas do sistema em relação 
a eventos provocados propositalmente, afim de 
verificar a resposta do sistema. É conclusivo que 
ambos, carga/ descarga, possuem o comporta-
mento necessário para o correto funcionamento 
do sistema. 
A estratégia utilizada no algoritmo para 
economia de energia provou ser eficiente, visto 
que a Tabela IV apresenta os resultados do 
Arduino em uma atividade normal comparando 
com as demais ações do mesmo. Na progra-
mação utilizada o Arduino se encontra no modo 
sleep na maior parte do tempo, sendo feita 
as medições a cada oito segundos, quando há 
eventos que necessite ser monitorizados como a 
carga/ descarga da bateria ou quando o usuário 
pressiona o botão para verificação de infor-
mações do sistema no display, caso contrário 
o microcontrolador entra em modo sleep, re-
duzindo o consumo energético. Com estas ações 
do algoritmo é verificado uma economia signi-
ficativa de energia no sistema. 
Os testes foram conduzidos para baixas cor-
rentes, o que tornou os resultados imprecisos, 
devido o sensor que foi utilizado, com uma faixa 
de corrente de menos trinta amperes a trinta 
amperes. Além disto, há a limitação do conversor 
analógico para digital do Arduino, possuindo 10 
bits de resolução, reduzindo a confiabilidade das 
medidas tanto da corrente, quanto das tensões 
das células de lítio. 
Com o sistema desenvolvido foi verificado a 
possibilidade de aplicação em diversas outras 
cargas, pois o mesmo é comparado a uma caixa 
preta, a qual possui saída para alimentar uma 
carga, entrada para carregar a bateria e uma 
saída para obtenção dos dados relativos a carga, 
descarga e temperatura da bateria. Para outras 
aplicações torna-se necessário verificar se é pre-
ciso ser feito ajustes na configuração inicial, além 
de avaliar se a parte física atende a aplicação 
desejada. 
Diante aos resultados, é conclusivo que o 
sistema possui a funcionalidade desejada, per-
mitindo o uso das células de lítio reutilizadas 
para aplicação do problema proposto. 
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